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1  : What is the composition of oxygen in 

atmospheric air?|वातावरण हवा में ऑक्सिजन की 
ककतनी मात्रा है ? 

A : 11%  
B : 21%  
C : 31%  
D : 41%  

 
2  : What is the expansion of ADP?|एडीपी की फूल 

फोमम स‍या है ? 

A : Apparatus Dew Point |अपरेटि डॅयू प्‍वाईट 

B : Advanced Detection Process | एंडवि डडटेस‍शन 

प्रोिेि 

C : Advanced Distributor Process | एडवांि 

डडक्रिब्‍यूटर 

D : Appliance Durability Promotion | एप्‍लायंि 

डयूराबिक्टट प्रमोशन 

 
3  : Which design data is used for indoor air in 

summer air conditioning?|गमीयो मे एयर कंडशशनर मे 

अन्‍दर की हवा के शलए कौन िी रूप रेखा तैयार ककया 
जाता है ? 

A : 20°C ± 1°C and 30% RH 
B : 22°C ± 1°C and 40% RH  
C : 24°C ± 1°C and 50% RH  
D : 24°C ± 1°C and 50% RH  

 
4  : Which atmospheric standard air is used in 

calculating air velocity?|वह हवा का कौन िा 
वायुमंडलीय र‍तर है जो हवा की गणना मे उपयोग ककया 
जाता है ? 

A : 23°C and 760 mm  
B : 22°C and 760 mm  
C : 21°C and 760 mm  
D : 20°C and 760 mm  

 
5  : Which types of heat are considered for 

occupants heat gain in AC space?|एिी र‍पिे मे रहने 

वालों के शलए ककि प्रकार की गमी पर ववचार ककया जाता 
है ? 

A : Radiant and latent heat |रेडडयंट और गुप्‍त 

ऊष्‍मा 
B : Sensible and latent heat | िंवेदी और गुप्‍त 

ऊष्‍मा 
C : Sensible and radiant heat | िंवेदी और रेडडयंट 

ऊष्‍मा 
D : Specific and sensible heat | ववशशष्‍ट और िवेंदी 
ऊष्‍मा 

 
6  : What is the minimum quantity of fresh air 

needed per person in comfort AC?|कर्म‍फम ट एिी मे 

प्रतत व्‍यक्सत ताजी हवा की न्‍यून्‍तम मात्रा स‍या है ? 

A : 3 to 4.5 cfm  
B : 4 to 5.5 cfm  
C : 5 to 7.5 cfm  
D : 2 to 3.5 cfm  

 
7  : How the reciprocal of air density is 

mentioned in psychrometric chart?|िाइक्रोमेट्रिक 

चाटम मे वायु घन्‍तव को पारर‍पररक कैि ेिताया गया है ? 

A : Specific gravity |ववशशष्‍ट गुरूतव्‍ 
B : Specific heat ratio | ववशशष्‍ट उष्‍मा अनुपात 

C : Sensible heat ratio | िवेंदी उष्‍मा अनुपात 

D : Specific volume per unit mass | ववशशष्‍ट मात्रा 
प्रतत इकाई द्रव्‍यमान 

 
8  : Which is expressed in the scale marked along 

X ?|चचत्र मे ट्रदखाए गए पैमाने मे X माकम  ककि चीज को 
िता रहा है ? 

 
A : Entropy|एनिोपी 
B : Enthalpy | एन्‍थैट‍पी 
C : Latent heat | गुप्‍त ऊष्‍मा 
D : Sensible heat | िंवदी ऊषमा 

 
9  : Which instrument is used to measure the 

velocity pressure of air in ducting system?|डक्सटंग 

शिर‍टम मे हवा की गतत का दिाव मापने के शलए ककि 

उपकरण का इर‍तमेाल करत ेहै ? 
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A : Nanometer|नैनोमीटर 

B : Pitot tube | वपटोट टयूि 

C : Barometer | िैरोमीटर 

D : Bourdeon tube | िोरडॉन टयूि 

 
10  : Which instrument measures the humidity 

of air?|हवा में नमी की मात्रा नापने के शलए ककि 

उपकरण का उपयोग करत ेहै ? 

A : Barometer|िैरोमीटर 

B : Manometer | मैनेमीटर 

C : Hygrometer | हाइग्रोमीटर 

D : Hydrometer | हाईड्रोमीटर 

 
11  : Which psychometric process takes place if 
the air is passed through hygroscopic 

chemicals?|यट्रद हवा को हाईग्रोर‍कोवपक रिायनों के 

िीच िे गुजारा जाए तो कौ िी िाइक्रोमेट्रिक प्रकक्रया होती 
है ? 

A : Sensible heating of air |िंवेदी उष्‍मा िढेगी हवा 
में 
B : Heating and humidification | नमी और ऊष्‍मा 
िढेगी 
C : Heating and cleaning of air | हवा में गमी और 

िफाई होगी 
D : Heating and dehumidification | हवा में नमी की 
मात्रा कम होगी और गमी िढेगी 

 
12  : Which process increases the specific 
humidity of air at constant dry bulb 

temperature?|र‍थायी ड्राई िट‍ि तापमान पर हवा की 
ववशशष्‍ट आद्रमता ककि प्रकक्रया िे िढती है ? 

A : Humidification of air |हवा में नमी िढा कर 

B : Sensible cooling of air | हवा की िेन्‍िीिल 

कुशलगं करने पर 

C : Sensible heating of air | हवा को िेन्‍िीिल 

ट्रहट्रटगं करने पर 

D : Dehumidification of air | हवा िे नमी तनकालने 

पर 

 

13  : Which process decreases the dry bulb 
temperature of air at constant specific 

humidity?|र‍थायी ववशशष्‍ट आद्रमता पर हवा के ड्राई िट‍ि 

तापमान मे कौन िी प्रकक्रया कम हो जाती है ? 

A : Humidification of air |हवा में नमी िढा कर 

B : Sensible cooling of air | हवा की िेन्‍िीिल 

कुशलगं करने पर 

C : Sensible heating of air | हवा की िेन्‍िीिल 

हीट्रटगं करने पर 

D : Dehumidification of air | हवा िे नमी तनकालने 

पर 

 
14  : What is the name of part marked as x in a 

Fan Coil Unit?|चचत्र में दशामए गए फैन स‍वायल युतनट मे 

X भाग का स‍या नाम है ? 

 
A : Fan scroll|फैन र‍क्रोल 

B : Filter Pad | कफट‍टर पडै 

C : Main Drain Pan | मने डे्रन पैन 

D : Colis Fan Motor | स‍वायल फैन मोअर 

 
15  : What is the direction of airflow delivered in 

a centrifugal blower?|िैक्न्िफयूगल ब्‍लोवर मे हवा का 
िहाव ककि ट्रदशा में ककया जाता है ? 

A : Parallel to the shaft |शाफट के िामान्‍तर 

B : Perpendicular to the shaft | शाफट के लर्म‍िवत 

C : Inclined throw of air vertically | खडी हवा का 
ततरछा िहाव 

D : Inclined throw of air horizontally | क्षतैतज हवा 
का ततरछा िहाव 

 
16  : What is the name of part marked as x in a 

fan motor?|फैन मोटर चचत्र में ट्रदखाए गए X भाग का 
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नाम िताए ? 

 
A : Stator |र‍टेटर 

B : Rotor | रोटर 

C : Oil cup | आयल कैप 

D : Bearings | बियररगं 

 
17  : What is the name of part marked as x in the 

centrifugal switch?|िेन्‍िीफयूगल क्रवच के चचत्र में 
ट्रदखाए गए X भाग का नाम िताए ? 

 
A : Spring |क्रप्रगं 

B : Shaft lever | शाफट शलवर 

C : Contact points | कान्‍टैस‍ट प्‍वाईंट 

D : Centrifugal weight | िेन्‍िीफयूगल िटे 

 
18  : Which property is considered for a 

temperature range in selecting a lubricant oil?|एक 

र‍नेहक तेल का चुनाव करत ेिमय तापमान िीमा के शलए 

कौन िी ववशेषता का ध्‍यान रखत ेहै ? 

A : Natural|प्राकृततक 

B : Artificial | िनावटी 
C : Viscosity | गाढापन 

D : Cost effective | प्रभावी लागत 

 

19  : What is the name of part marked as x in 

belt driven type fan?|चचत्र मे ट्रदखाए गए िटै‍ट िे चलने 

वाले पंखे मे X भाग का नाम िताए ? 

 
A : Scroll|र‍क्रोल 

B : Wheel | पट्रहया 
C : Bearings | बियररगं 

D : Belt guard | िैट‍ट गाडम 
 

20  : What is the name of part marked as x in 

AHU?|ए एच यू के चचत्र में X भाग का नाम िताए ं? 

 
A : Fan|पंखा 
B : Filter | कफट‍टर पैड 

C : Mixing box | शमक्सिगं िास‍ि 

D : Cooling coil | कुशलगं स‍वायल 

 
21  : Which device controls the air flow in 

ducting system?|डक्सटंग शिर‍टम में हवा के िहाि को 
कौन िा यंत्र तनतयबत्रत करता है ? 

A : Grille|ग्रील 

B : Damper | डर्म‍पर 

C : Register | रक्जर‍टर डडकफयूजर 

D : Diffuser | डडकफयूजर 

 
22  : What is phenotherm?|फेनोथमम स‍या है ? 

A : A ducting clamp |एक डक्सटंग कट‍र्म‍प 

B : An insulation material | एक इंिूलेशन पदाथम 
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C : A chemical substance | एक रिायतनक पदाथम 
D : Temperature measuring device | तापमान 

मापी यंत्र 

 
23  : What is the type of bearing?|चचत्र मे ट्रदखाया 
गया ककि प्रकार का बियररगं है ? 

 
A : Ball bearing |िाल बियररगं 

B : Spherical roller bearing | गोलाकार रोलर 

बियररगं 

C : Tapered roller bearing | टेपरड रोलर बियरंक् ग 

D : Cylindrical roller bearing | िेलनाकार रोलर 

बियररगं 

 
24  : What is the wet bulb temperature of air if 
dry bulb temperature is 35°C and wet bulb 

depression is 4°C?|यट्रद ड्राई िट‍ि तापमान 35°C है और 

िैट िट‍ि डडप्रशैन 4°C है तो हवा का गीला िट‍ि तापमान 

स‍या होगा ? 

A : 30°C 
B : 31°C  
C : 32°C  
D : 33°C  

 
25  : What is the dew point depression of air if 
dry bulb and dew point temperatures are 36°C and 

32°C respectively?|यट्रद ड्राईिट‍ि तापमान और औिं 

प्‍वाईट तापमान क्रमश 36 °C और 32 °C होगा तो हवा का 
औि बिन्‍द ूतापमान स‍या होगा ? 

A : 2°C 
B : 4°C  
C : 6°C  
D : 8°C  

 

26  : Which parameter of air is measured by the 
thermometer bulb that is wetted in sling 

psychrometer?|हवा का वह कौन्‍ िा पैरामीटर थमाममीटर 

िट‍ि िे मापा जाता है क्जिे क्रलंग िाइक्रोमीटर में गीला 
ककया जाता है ? 

A : Dew point temperature|औि बिद ूतापमान 

B : Dry bulb temperature | शुष्‍क िट‍ि तापमान 

C : Wet bull temperature | गीाला िट‍ि तापमान 

D : Evaporating temperature | एवापरेरटं्रटग 

तापमान 

 
27  : Which temperature is measured first in 

sling psychrometer after whirling?|चस‍कर कटान ेके 

िाद शिटं‍ग िाइक्रोमीटर मे िििे पहले कौन िा तापमान 

मापा जाता है ? 

A : Dry bulb temperature of air|हवा का शुष्‍क िट‍ि 

तापमान 

B : Wet bulb temperature of air | हवा का गीला 
िट‍ि तापमान 

C : Absolute temperature of air | हवा का पूणम 
तापमान 

D : Accurate temperature of air | हवा का एकदम 

िही तापमान 

 
28  : Which compressor capacity is suitable for 2 

TR air conditioner?|दो टन एयर कट्रिडशनर के शलए 

कर्म‍प्रशैर ककि क्षमता का हो ? 

A : 3000 Kcal/h 
B : 4000 Kcal/h  
C : 5000 Kcal/h  
D : 6000 Kcal/h  

 
29  : How many parameters are needed to locate 
all properties of moist air in psychrometric 

chart?|िाइक्रोमीट्रिक चाटम में ककतने मानक जरूरी है जो 
कक मन हवा के िभी गुणो को िता िके ? 

A : One|एक 

B : Two | दो 
C : Four | तीन 

D : Three | चार 
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30  : Which temperatures are marked on 100% 

RH curve?|कौन िा तापमान 100 प्रततशत िापेक्षक्षक 

आद्रमता चाटम अंककत हे ? 

A : Air and water |हवा और पानी 
B : Wet-bulb and dew point | गीला िट‍ि और औि 

बिदं ू

C : Critical and condensing | क्रीट्रटकल और 

कंडशिगं 

D : Evaporating and condensing | एवापोरेट्रटव और 

कंडन  ंक् िग 

 
31  : What is measured by 

Anemometer?|एनीमोमीटर द्वारा स‍या मापा जाता है ? 

A : Velocity of air |हवा की गतत 

B : Direction of air-flow | हवा के िहाव की ट्रदशा 
C : Total pressure of air | हवा का कुल दिाव 

D : Static pressure of air | र‍टेट्रटक प्रेशर हवा का 
 

32  : Which psychrometer uses battery operated 

small fan?|ककि िाइक्रोमीटर में िैटरी िे चलने वाल े

छोटे पखंे का उपयोग करत ेहै ? 

A : Sling psychrometer|क्रलंग िाइक्रोमीटर 

B : Aspirating psychrometer | एिपाईरेट्रटगं 

C : Laboratory psychrometer | लिोरेटोरी 
िाईक्रोमीटर 

D : Exhausting psychrometer | एग्‍जार‍ट 

िाइक्रोमीटर 

 
33  : Which psychrometric processes are 
represented between initial (t1) and final (t2) 

conditions of air in the chart?|ट्रदखाए गए चाटम मे हवा 
की प्रांरशभक T1 और अतंतम T2 क्रथततयों के िीच कौन िे 

िाइक्रोमैिीक प्रकक्रयाओ को प्रर‍तुत ककया जाता है ? 

 

A : Cooling and humidification |िंडक और नमी 
करना 
B : Heating and humidification | गमम और नमी 
करना 
C : Sensible cooling and heating | िवेदी िंडक और 

गमी 
D : Cooling and dehumidification | िंडक और नमी 
तनकालना 

 
34  : What is the velocity pressure of air in a duct 
if the total pressure and static pressure are 

known?|यट्रद कुल दिाव और क्रथर दिाव ज्ञात है तो 
डस‍ट मे हवा का दिाव ककतना होगा ? 

A : Sum of static and total pressures |कुल प्रशैर 

और क्रथर का योग जोड 

B : Sum of dynamic and total pressures | कुल 

प्रशैर और िकक्रय प्रशैर का योग जोड 

C : Difference in static and total pressures | क्रथर 

दिाव और कुल दिाव का अन्‍तर 

D : Difference in dynamic and total pressures | 

िकक्रय प्रैशर और कुल प्रैशल में अंतर 

 
35  : What is measured by the manometer in 

duct air?|डस‍ट एयर मे मैनोमीटर के द्वारा स‍या माना 
जाता है ? 

 
A : Total pressure |कुल प्रैशर 

B : Static pressure | क्रिर प्रैशर 

C : Velocity pressure | गतत का प्रशैर 

D : Absolute pressure | पूणम दिाव 

 
36  : What is the volume of air passed at the 
outlet of a rectangular duct whose area of cross 
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section is 1m2 and the air velocity by an 

anemometer is 10m/min?|एक आयताकार डस‍ट के 

आउटलेट पर आने वाली हवा की मात्रा स‍या है क्जिका 
क्रािॅ िेस‍शन एररया 1 मीटर र‍केयर है (1m2) और एक 

एनीमोमीटर द्वारा वायु की गतत 10 मीटर शमनट है ? 

A : 5 m3 
B : 10 m3  
C : 15 m3  
D : 20 m3  

 
37  : How the power consumed by the motor 

varies with its speed in VFD?|एक वैररएिल फ्रीस‍वेंिी 
ड्राईव मोटर के द्वारा खपत की जाने वाली शक्सत ककि 

प्रकार िदलती है ? 

A : Cube of its speed |इिकी र‍पीड का तीन गुणा 
B : Square of its speed | र‍पीड का दगुना 
C : No change with speed | गतत मे कोई िदलाव 

नही 
D : Inversely proportional to its speed | अपनी 
गतत के ववपरीत अनुपात मे 

 
38  : Which parameter of power supply 

determines the speed of induction motor?|बिजली 
की िप्‍लाई का कौन िा पैरामीटर इन्‍डस‍शन मोटर की 
गतत तनर्ामररत करता है ? 

A : Volt|वोट‍ट 

B : Current | करंट 

C : Volume | वोट‍यूम 

D : Frequency | फ्रीस‍वेंिी 
 

39  : Which type of load consumes more energy 

in an AC plant system?|एयर कट्रिडशतनगं प्‍लाट के 

शिर‍टम मे ककि प्रकार के भार िे अचर्क पावर की खपत 

होती है ? 

A : Air ventilation |एयर वेट्रटलेशन 

B : Air distribution | वायु ववतरण 

C : Water circulation | पानी का िचंार 

D : Heating and cooling | हीट्रटगं और कुशलगं 

 
40  : What is the purpose of part marked as X in 

thermostat?|चचत्र में दशामए गए थमो र‍टेट के एस‍ि भाग 

का नाम वा उददेश्‍य स‍या है ? 

 
A : Maintains temperature|तापमान िनाए रखना 
B : Warms up movable contact | मुवऐिल िंपकम  
को गमम करना 
C : Switching snaps ON | प्रेि िटन ऑन करना 
D : Controls the expansion of bellows | 

एस‍िपैशन िैट‍लो को तनयंबत्रत करना 
 

41  : Which part of electronic filter removes 

tobacco smoke and odours?|इलेस‍िॉतनक कफट‍टर का 
कौन िा भाग तंिाकू के घुएं और गंघ को हटाता है ? 

A : Pre filter|प्री कफट‍टर 

B : Electrodes | इैट‍किोडि 

C : Charcoal filter | चारकोल कफट‍टर 

D : Static electric field | र‍टेट्रटक इक्टसिक कफट‍टर 

 
42  : What is the purpose of air filter?|एयर 

कफट‍टर का स‍या उददेश्‍य है ? 

A : Cool air|हवा को िंडा करना 
B : Circulate air | हवा का िंचार 

C : Ensure clean air | हवा को िाफ करना 
D : Improve performance | शिर‍टम की दक्षता 
िढाना 

 
43  : How the space between the false ceiling 
and the building main ceiling is used in handling of 

air in central AC plant?|िेंिल एिी प्‍लाटं मे हवा की 
हैडशलगं में फाट‍ि शिशलगं और भवन की मुख्‍य छत के 

िीच की जगह का उपयोग कैि ेककया जाता है ? 

A : Exhaust duct |हवा को िहार भेजने वाली डस‍ट 
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B : Fresh air duct | र‍वच्‍छ हवा की डस‍ट 

C : Return air duct | हवा वापिी की डस‍ट 

D : Supply air duct | िप्‍लाई एयर डस‍ट 

 
44  : Which system maintains indoor air quality 
by adding fresh air and conditioned air to offset 

heating or cooling loads?|कौन िी प्रणाली ताजी हवा 
और िंडी हवा को गमम करने या िंडा करने के भ्‍ज‍ज्ञार को 
जोडकर इन्‍डोर हवा की स‍वाशलटी को िनाए रखता है ? 

A : Refrigeration system|रकफ्रजरेशन शिटम 

B : Air distribution system | वायु ववतरण प्रणाली 
C : Electrical control system | इट‍किीकल तनयंत्रण 

शिर‍टम 

D : Refrigerant control system | रकफ्रजरेन्‍ट 

तनयंत्रण शिर‍टम 

 
45  : Which fan is used to handle the direction of 

air flow 90° away from the inlet?|इन्‍लटे िे 90 डडग्री 
दरू हवा के िहाव की ट्रदशा को िीक रखने के शलए ककि पखंे 
का प्रयोग ककया जाता है ? 

A : Axial propeller fan |एकिल प्रोपेलर पखंा 
B : Centrifugal blower fan | िन्‍िीफयूशन ब्‍लोवर 

पंखा 
C : Tube axial propeller fan | टयूि एस‍िल प्रोपेलर 

फैन 

D : Vane axial propeller fan | वेन एस‍िल प्रोपेलर 

पंखा 
 

46  : Why the capacitor is tested inside a box or 

case?|कैपशिटर का टैर‍ट ककिी िॉस‍ि या केि मे स‍यो 
ककया जाता है ? 

A : Explodes safely |िुरक्षक्षत रूप िे ववर‍फोट 

B : Erodes the test kit | टैक्रटंग ककट को खराि 

करता है 

C : Corrodes the test kit | टैक्रटंग ककट को िीक 

रखता है 

D : Releases poisonous gas | जहरीली गैि छोडता 
है 

 
47  : Why the AHU outlet is connected to supply 

duct with canvas material?|स‍यो एकयर हैंडशलग युतनट 

आउटलेट िप्‍लाई डस‍ट के िाथ कैन्‍वि कपडे िाम्रग्री िे 

जुडा होता है ? 

A : Quick replacement |जट‍दी िे िदलने के शलए 

B : Low installation cost | कम र‍थापना खच ेके 

शलए 

C : Low maintenance cost | रखरखाव की कम 

कीमत के शलए 

D : Avoid vibration of air transmission | हवा 
हर‍तांतरण कर्म‍पन िे िचान ेके शलए 

 
48  : Why the crankcase heater is energised for 
compressor during the shut down period of AC 

plant?|एयर कडडशन प्‍लाट शट डाउन अवर‍था मे 

कर्म‍प्रशैर के शलए क्रैं क केि हीटर स‍यो चालू रहता है ? 

A : Increase viscosity of crankcase oil |क्रैं क केि 

तेल का गाढापन िढाने के शलए 

B : Decrease viscosity of crankcase oil | कैं क केि 

तेल का गाढापन कम करने के शलए 

C : Increase miscibility of oil with refrigerant | 

गैि के िाथ अच्‍छी तरह तेल शमल जाए इिशलए 

D : Prevent oil foaming on restarting compressor 

| कर्म‍प्रशैर दोिारा र‍टामट करने के शलए तेल मे भाग िे 

िचाने के शलए 
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49  : What is the equivalent of 1 mm of Hg in 

terms of microns? | माइक्रोन के िंिंर् में Hg के 1 

शम.मी. के िरािर स‍या है? 

A : 500  
B : 1000  
C : 1500  
D : 2000  

 
50  : Which tool is used for service valve 

operations in package AC? | पैकेज एिी में िववमि 

वाट‍व को खोलने के शलए ककि औजार का प्रयोग ककया 
जाता है? 

A : Cutting pliers | कट्रटगं प्‍लायर का 
B : Screw spanner | र‍कू्र र‍प्‍पनैर 

C : Ratchet key/wrench | रेचेट 

D : Double end spanner | दो मुहँ वाली चािी  
 

51  : What is the name of line marked as x? | 

चचत्र में दशामए गए शिर‍टम में X भाग का नाम स‍या है? 

 
A : Liquid line | शलक्सवड लाईन 

B : Suction line | िस‍शन लाईन 

C : Delivery line | डडलीवरी लाईन 

D : Charging line | चाक्जिंग लाईन 

 
52  : Which is the minimum vaccum level 
preferred in microns before gas charging a system? 

| ककिी शिर‍टम में गैि चाजम करने िे पहल ेवैस‍यूम का 
लेवल ककतना माइक्रोन चाट्रहए? 

A : 2000  
B : 1750  
C : 750  
D : 500  

 

53  : Which safety device is attached to nitrogen 

cylinder? | नाइिोजन शिलेंडर ककि िुरक्षा उपकरण िे 

जोडा जाता है? 

A : Fuse plug | फ्यूज प्‍लग 

B : Compound gauge | कर्म‍पाउंड गजे 

C : Two stage pressure regulator | टू र‍टेज प्रशैर 

रेगुलेटर 

D : Automatic pressure bypass valve | ऑटोमैट्रटक 

प्रैशर िाईपाि वाट‍व 

 
54  : Which is eliminated from the system in 

vacuumising process? | वैस‍यूम प्रकक्रया में शिर‍टम िे 

ककिको हटाया (eliminate) ककया जाता है? 

A : Humidity | आदमता 
B : Moisture | नमी 
C : Pressure | प्रैशर 

D : Temperature | तापमान 

 
55  : What is the name of meter? | चचत्र में ट्रदखाए 

गए मीटर का स‍या नाम है? 

 
A : Hot wire anemometer | हॉट वायर एतनमोमीटर 

B : Rotating vane anemometer | रोटेट्रटगं वेन 

(vane) एनीमोमीटर 

C : Deflecting vane anemometer | डडक्फ्ल‍क्सटंग 

वेन एनीमोमीटर 

D : Direct reading air velocity meter | डायरेस‍ट 

ररडडगं एयर वैलोशिटी मीटर 
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56  : Which instrument indicates the correct 

floor level to install package unit? | पकैेज ए.िी. 
यूतनट को र‍थावपत (install) करने शलए कौन िा उपकरण 

िही ितह (floor ) के र‍तर (level) को िताता है? 

A : Sprit level | क्रटररल लेवल 

B : Tee square | टी र‍केयर 

C : Screw gauge | र‍कु्र गजे 

D : Vernier caliper | वतनमयर कैशलपर 

 
57  : What is the name of component marked as 

X in self contained package unit? | र‍वयं को तनयंबत्रत 

करने वाले पैकेज ए.िी. के चचत्र में ट्रदखाए गए X घटक 

(components) का नाम स‍या है? 

 
A : Liquid receiver | शलक्सवड ररिीवर 

B : Scroll compressor | र‍क्रोल कर्म‍प्रैशर 

C : Water cooled condenser | वाटर कुट‍ड 

कन्‍डेन्‍िर 

D : Return air chamber from room | रूम की 
वापिी हवा का चैर्म‍िर 

 
58  : Where to assemble all the controls, 
microprocessor display board and indicating LED in 

package AC? | पैकेज ए.िी. में माइक्रोप्रोिेिर, डडर‍प्‍ल े

िोडम और एल.ई.डी. (LED) िंकेत ये िभी कंिोट‍ि कहॉ ं
लगाए जात ेहै? 

A : DOL | डायरेस‍ट ऑन लाइन (DOL) िॉडंी पर 

B : Body | िॉडी पर 

C : Panel board | पैनल िोडम 
D : Blower compartment | ब्‍लोवर कर्म‍पाटमपेन्‍ट में 

 
59  : What is the minimum temperature 
difference in water required between inlet and 

outlet of water cooled condenser? | वाटर कूट‍ड 

कन्‍डेन्‍िर के इनलेट और आऊलेट के िीच में पानी के 

न्‍यूनतम में ककतना अन्‍तर जरूरी है? 

A : 5°C  
B : 15°C  
C : 10°C  
D : 20°C  

 
60  : What is the name of part zoomed in? | चचत्र 

में ट्रदखाए शिर‍टम में िढाए हुए आकार (zoom in) का 
नाम स‍या है? 

 
A : Power supply | पावर िप्‍लाई 

B : Terminal plate | िशमनल प्‍लेट 

C : Charging cylinder | चाक्जिंग शिलण्‍डर 

D : Disconnect switch | डडर‍कन्‍कट क्रवच 

 
61  : Which colour code indicates the earth wire 

in power supply cord? | पावर र‍पलाई की केिल में अथम 
की तार कौन िे रंग िे ट्रदखाई जाती है? 

A : Red | लाल 

B : Black | काली 
C : Brown | भूरे रंग की 
D : Green/yellow | हरा / पीला रंग 

 
62  : How much cut out point is set in high 

pressure control in package AC using R-22? | एक 
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पैकेज ए.िी. क्जिमें R-22 गैि का इर‍तेमाल ककया जाता है 

उिमें हाई प्रैशर कंिोल का कट आऊट प्‍वाईंट ककतना िैट 

ककया होता जाता है? 

A : 12 kg/cm2  
B : 15 kg/cm2  
C : 17 kg/cm2  
D : 20 kg/cm2  

 
63  : What is the name of part marked as x in 

package AC? | ट्रदखाए गए पकैेज ए.िी. के चचत्र में X 

भाग का नाम िताए? 

 
A : TXV | थमोर‍टेट्रटक एस‍िपेंशन वाट‍व 

B : OLP | ओवरलोड प्रोटेस‍टर 

C : Distributor | डडक्रिब्‍यूटर 

D : Filter drier | कफट‍टर/ड्रायर 

 
64  : Which thermistor s resistance increases if 

the temperature is decreased? | ककि थमोर‍टर 

प्रततरोर्क (Resistance) िढ जाता है यट्रद उिका तापमान 

कम कर ट्रदया जाए तो? 

A : PTC | पॉक्जट्रटव टर्म‍प्रचेर को एकफशियंट (PTC) 

B : NTC | नगेट्रटव टर्म‍प्रचेर को एकफशियंट (NTC) 

C : VDR | वोट‍टेज डडपेन्‍डेंट रक्जर‍टर (VDR) 

D : LDR | लाईट डडपेन्‍डेंट रक्जर‍टर (LDR) 

 
65  : What is the limitation for DOL starters in 

package AC? | पेकैज ए.िी. में डायरेस‍ट ओन लाईन 

र‍टाटमि के शलए िीमा स‍या है? 

A : Up to 3 HP | 3 हामि पावर 

B : Up to 5 HP | 5 हामि पावर तक 

C : Up to 8 HP | 8 हािम पावर तक 

D : Up to 10 HP | 10 हािम पावर तक 

 
66  : What is the name of component marked as 

x in motor starter? | ट्रदखाए गए चचत्र में मोटर को 
र‍टाटमर में X कर्म‍पोनेन्‍टि का नाम स‍या है? 

 
A : PTC relay | पॉजीट्रटव टर्म‍प्रचेर को एकफशियेन्‍ट 

ररले 
B : Thermostat | थमोर‍टेट 

C : Thermal OLP | थममल ओवर लोढ प्रोटेस‍टर 

D : Selector switch | शिलेस‍टर क्रवच 

 
67  : What is the name of part marked as x in 

testing thermostatic expansion valve? | थमोर‍टेट्रटक 

एस‍िपेंशन वाट‍व की टक्रटंग के चचत्र का नाम स‍या है? 

 
A : Feeler bulb | कफट‍लर िट‍ि 

B : Expansion valve | एस‍िपेंशन वाट‍व 

C : Adjustable drill bleed | एडजेर‍टेिल डड्रल क्ब्लड 



Mechanic Refrigeration & Air Conditioning – Semester 4 Module 2 - Package Air 
Conditioner 

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1 
 

D : High pressure supply line | हाई प्रैशर िप्‍लाई 

लाईन 

 
68  : What is the name of safety switch marked 

as x in package AC? | चचत्र में ट्रदखाए गए पकैेज ए.िी. 
में X िे ट्रदखाए गए िफे्टी क्रवच का नाम स‍या है? 

 
A : Oil flow switch | आयल फ्लो क्रवच 

B : Gas flow switch | गिै फ्लो क्रवच 

C : Water flow switch | वाटर फ्लो क्रवच 

D : Pressure flow switch | प्रैशर फ्लो क्रवच 

 
69  : What is the name of part marked as x in 

thermostat? | चचत्र में ट्रदखाए गए थमोर‍टेट के X भाग 

का नाम स‍या है? 

 
A : Bellows | घोंकनी (Bellows) 

B : Movable contact | चशलत (movable) कॉन्‍टेंस‍ट 

C : Stationary contact | खड ेहुए (stationary) 

कॉन्‍टेस‍ट 

D : Differential adjustment | क्इफं्रशशयल एडजर‍मेंट 

 
70  : What is the name of component marked as 

x in wiring of package AC? | पेकैज ए.िी. की वायररगं 

के चचत्र में ट्रदखाए गए X कर्म‍पोनेन्‍ट का नाम िताए 

 
A : Heater | हीटर 

B : DOL starter | डायरेस‍ट ऑनलाईन र‍टाटमर 

C : Pressure stat | प्रैशर र‍टेट 

D : Internal thermostat | ईन्‍टरनल थमोर‍टेट 

 
71  : What is the name of component used in 

vacuumising process at ductable split AC? | ट्रदखाए 

गए चचत्र में इस‍टेिल क्रपशलट ए.िी. में वैस‍यूम प्रोिेि के 

दौरान इर‍तमेाल ककए गए X कर्म‍पोनेन्‍ट का नाम स‍या है? 

 
A : Fan motor | फन मोटर 

B : Condenser | कन्‍डेन्‍िर 

C : Three way service valve | िी वे िववमि वाट‍व 

D : Direct drive vacuum pump | डायरेस‍ट ड्राईव 

वैस‍यूम पर्म‍प 

 
72  : Which AC connects the indoor evaporator 
unit with outdoor condenser unit through a wall 

hole of 7cm diameter? | एक दीवार क्जिमें 7 िे.मी. 
व्‍याि का छेद है उिक माध्‍यम िे ककि ए. िी. के 

एवोपोरेटर युतनट और कंडेन्‍िर युतनट को जोडा जाता है? 
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A : Split air-conditioner | क्रपशलट ए.िी. 
B : Window air-conditioner | ववडंो ए. िी. 
C : Central air-conditioner | िेंिल ए.िी. 
D : Industrial air-conditioner | इंडक्रियल ए.िी. 

 
73  : What is the name of part marked as x in 

electronic expansion valve? | इलैस‍िॉतनक एस‍िपैंशन 

वाट‍व के ट्रदखाए गए चचत्र में X भाग का नाम स‍या है? 

 
A : Cap | कैप 

B : Push rod | पुश रॉड 

C : Valve body | वाट‍व िॉडी 
D : Piston assembly | वपर‍टन एिेर्म‍िली 

 
74  : What is the periodical checking for blower 

belt in package AC? | पेकैज ए.िी. में ब्‍लोवर िेट‍ट की 
जॉचं ककतने िमय में की जाती है ? 

A : Daily | रोज (Daily) 

B : Yearly | िलाना (yearly) 

C : Weekly | िप्‍ताट्रहक (Weekly) 

D : Monthly | मट्रहने में (Monthly) 

 
75  : What is the preventive maintenance 
schedule of blower motor s speed and end play in 

package AC? | ब्‍लोवर मीटर की गतत की जॉचं ककतने 

िमय में करत ेहै? 

A : Daily | रोज 

B : Yearly | िलाना 

C : Weekly | िप्‍ताट्रहक 

D : Monthly | मट्रहने में 
 

76  : Which is scheduled for yearly maintenance 

in package AC? | पैकेज ए.िी. में एक िाल में एक िार 

स‍या रखरखाव करत ेहै? 

A : Wash the air filter | एयर कफट‍टर को र्ोना 
B : Tighten the blower belt | ब्‍लोवर की िटे‍ट को 
टाईट करत ेहै 

C : Clean the cooling tower | कुशलगं टावर को िाफ 

करत ेहै 

D : Tighten the pump gland nut | पर्म‍प के वेट‍ट को 
टाईट करत ेहै 

 
77  : Which type of processor control is used for 

safety in package air conditioner? | पेकैज ए.िी. में 
िुरक्षा के शलए ककि प्रकार के प्रोिेिर कन्‍िोल का 
इर‍तेमाल ककया जाता है? 

A : Electric | इलैक्स‍िक 

B : Mechanic | मॉववनकल 

C : Electronic | इट‍किोतनक 

D : Pneumatic | वायुचाशलत (Preumatic) 

 
78  : Which component absorbs heat from 

return air in package AC? | कौन िा यंत्र (Component) 

पेकैज ए.िी. में वावपि आ रही हवा में िे गमी को िोखता 
है? 

A : Blower | ब्‍लोवर 

B : Condenser | कन्‍डेनिर 

C : Evaporator | एवापोरेटटर 

D : Expansion valve | एस‍िपैंशन वाट‍व 

 
79  : What is the name of part marked as x in low 

pressure cut out switch? | लो प्रैशर कट आऊट क्रवच 

के चचत्र मे ट्रदखाए गए X भाग का नाम का िताए 
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A : Cover | कवर 

B : Diaphragm | डायाफ्राम 

C : Sensing line | िेक्न्िगं लाइन 

D : Cut-in adjustment | कट-इन-एडजर‍टमेन्‍ट 

 
80  : Which schedule is followed for lubricating 

the cooling tower fan motor in package AC? | पकैेज 

ए.िी. की कुशलगं टावर फैन मोटर में ककतनी िमय अवचर् 

में लुब्रकें शन (तेल डालना) ककया जाता है? 

A : Daily | रोज 

B : Weekly | िप्‍ताट्रहक 

C : Biweekly | िप्‍ताह में दो िार 

D : Quarterly | ततमाही 
 

81  : Where the air temperature is measured to 

check the performance of package AC? | पेकैज एिी 
की क्षमता (Performance) देखने के शलए हवा का 
तापमान कहॉ ंपर चैक करत ेहै? 

A : Supply grille | िप्‍लाई ग्रील पर 

B : Blower inlet | ब्‍लोवर के इनलैट पर 

C : Atmosphere | वातावरण में 
D : Condenser outlet | कन्‍डेन्‍िर के आउटलेट पर 

 
82  : Which switch is interlocked to become on if 

the power isolator is off in package AC? | यट्रद पेकैज 

ए०िी० में पावर आइिोशलटर िंद है तो ऑन िनाने के शलए 

ककि क्रवच को इंटरलॉक ककया जाता है? 

A : Thermostat | थमोर‍टेट 

B : Blower motor | ब्‍लोवर मोटर 

C : Crankcase heater | कैं ककेि ट्रहटर 

D : Compressor starting | कर्म‍प्रैशर र‍टामट्रटगं को 

 
83  : What is the purpose of installing the part 
marked as x in console type package air 

conditioner? | कंिोल टाईप पेकैज ए.िी. के चचत्र में X 

भाग को र‍थावपत (install) करने का स‍या उदेश्‍य है? 

 
A : Cool the air | हवा को िंडा करना 
B : Force the air | हवा को ताकत लगाना 
C : Force the gas | गैि को ताकत लगाना 
D : Cool the water | पानी को िंडा करना 

 
84  : Which valve is opened first after installing 

the package AC for test run? | एक पकेैज ए.िी. 
र‍थावपत (install) करने के िाद " टैर‍ट रन" के शलए ककि 

वाट‍व को िििे पहल ेखोला जाता है? 

A : Ball valve | िॉल वाट‍व 

B : Globe valve | ग्‍लोि वाट‍व 

C : Service valve | िववमि वाट‍व 

D : Solenoid valve | िोलेनॉयड वाट‍व 

 
85  : What is measured by clamp tester during 

“Test run” of package AC? | पेकैज ए.िी. में टैर‍ट रन 

के दौरान स‍लरै्म‍प मीटर द्वारा स‍या मापा जाता है? 

A : Idle pressure | आदमश प्रैशर 

B : Running current | रतनगं करन्‍ट 

C : Rotation per minute | एक शमन्‍ट में चस‍कर 

(RPM) 

D : Vacuum holding strength | वैस‍यूम को र्ारण 

करने की क्षमता 
 

86  : What is the purpose of TEV in refrigeration 

cycle of package AC? | पेकैज ए.िी. की रकफ्रजरेशन 
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िाइककल में थमोर‍टेट्रटक एकिपैंशन वाट‍व का स‍या कारण 

है? 

A : Condensing gas | गिै को कंडेन्‍ि करना 
B : Throttling refrigerant | रकफ्रजरेण्‍ट को कंिोल 

करना 
C : Flush out dry nitrogen | ड्राई नाइिोजन को िाहर 

तनकालना 
D : Cooling the evaporator | एवापोरेटर को िंडा 
करना 

 
87  : Which safety control is actuated by excess 

of heat /current in package AC? | पकेैज ए.िी. में गमी 
और करंट की अचर्कता के कारण कौन िा िेफ्टी कंिोल 

िीक्रय होता है? 

A : Selector switch | शिट‍कटर क्रवच 

B : Over load relay | ओवर लोढ‍ ररल े

C : Water flow switch | वाटर फ्लो क्रवच 

D : High pressure cut-out | हाई प्रैशर कट-आउट 

 
88  : Which is controlled by the component in 

package AC? | पेकैज ए.िी. में, ट्रदखाया गया कर्म‍पोनेन्‍ट 

स‍या तनयंबत्रत करता है? 

 
A : Power | पावर िप्‍लाई 

B : Gas flow | गैि फ्लो 
C : Temperature | तापमान 

D : Water pressure | पानी का प्रैशर 

 
89  : Which control terminals are shorted before 

pump down operation in package AC? | पकैेज ए.िी. 

में पर्म‍प डाऊन ऑपरेशन िे पहल ेककन कंिोल टशममनलों 
को शाटम ककया जाता है? 

A : Selector switch | शिट‍स‍टर क्रवच 

B : H.P cut-out switch | हाई प्रैशर कट आऊट क्रवच 

C : L.P cut-out switch | लो प्रैशर कट आऊट क्रवच 

D : Thermostat switch | थमोर‍टेट क्रवच 

 
90  : Which valve is kept closed to check the 

function of low pressure switch? | लो प्रैशर क्रवच के 

कायम को चैक करने के शलए ककि वाट‍व को िंद रखा जाता 
है? 

A : Reed valve | रीड वाट‍व 

B : Suction valve | िस‍िन वाट‍व 

C : Liquid line valve | शलक्सवड लाईन वाट‍व 

D : Discharge service valve | डडर‍चाजम िववमि 

 
91  : What is the advantage of water pressure 

cut out switch in package AC? | पेकैज ए.िी. में वाटर 

प्रैशर कट आऊट क्रवच का स‍या लाभ है? 

A : Raise condensation | कन्‍डनिेशन िढाने के 

शलए 

B : Improve evaporation | एवापोरेशन िेहतर करने 

के शलए 

C : Protect the compressor | कर्म‍प्रैशर को िचाने के 

शलए 

D : Increase refrigerant flow | रकफ्रजरेण्‍ट िहाव 

िढाने के शलए 

 
92  : Which safety control is manually reset after 

rectifying the faults in packages AC? | पेकैज ए.िी. में 
फॉट‍ट को िीक करने के िाद कौन िा िफे्टी कंिोल 

मैन्‍युअल तरीके िे रीिेट ककया जाता है? 

A : LP | लो पै्रशर 

B : HP | हाई प्रैशर कन्‍िोल 

C : OLP | ओवर लोढ प्रोटेस‍टर 

D : OILP | ऑयल प्रोटस‍टर 

 
93  : Which safety switch deactivates the 
compressor motor circuit if suction pressure falls 
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below the safe limit in package AC? | कौन िा िेफ्टी 
क्रवच कर्म‍प्रशैर मोटर को िंद करता है जि िस‍शन प्रैशर 

पैकेज ए.िी. में िफे िीमा िे नीचे आ जाता है? 

A : Selector switch | शिलेस‍टर क्रवच 

B : Low pressure switch | लौ प्रैशर क्रवच 

C : High pressure switch | हाई प्रैशर क्रवच 

D : Dual pressure switch | ड्यूल प्रैशर क्रवच 

 
94  : How to position the liquid line valve to start 

the pump down operation in split AC? | क्रपलीट 

ए.िी. में पर्म‍प डाऊन ऑपटेशन के िमय शलक्सवड लाईन 

वाट‍व की पोक्जशन स‍या होती है? 

A : Closed | िदं रहता है 

B : Opened | खुला रहता है 

C : Back seated | िैक िीटेड 

D : Back seat crack | िकै िीट के्रक 

 
95  : What is the position of knob selected in 
thermostat to check its working condition in 

package AC? | पैकेज ए.िी. में पर्म‍प डाऊन ऑपटेशन के 

िमय शलए थमोर‍टेट में चुने गए नोि (lenob) की 
पोक्जशन स‍या होगी? 

A : Fan only | केवल पखंा 
B : Low cool | लो कुशलगं 

C : High cool | हाई कुशलगं 

D : Medium cool | शमडडयम कुशलगं 

 
96  : Which document is used for writing the AC 

system parameters round the clock? | 24 घंटो ए.िी. 
का काम/ मापदंडो को शलखने के शलए ककि दर‍तावेज का 
प्रयोग ककया जाता है? 

A : Log sheet | लॉग शीट 

B : Trip sheet | ट्रिप शीट 

C : Note sheet | नोट शीट 

D : Plain sheet | प्‍लने शीट 

 
97  : Which operation is carried out first in 
selector switch after installation of package AC? | 

पैकेज ए.िी. की र‍थापना (install) के िाद क्रलेस‍टर क्रवच 

में ऑपरेशन (कायम) ककया जाता है? 

A : Compressor 1 | कर्म‍प्रशैर एक 

B : Compressor 2 | कर्म‍प्रशैर दो 
C : Blower - low speed | ब्‍लोवर-लो-र‍पीड 

D : Blower - high speed | ब्‍लोवर-हाई-र‍पीड 

 
98  : What is the remedy for scaled up water 

tubes of water cooled condenser? | वाटर कूट‍ड 

कन्‍डेन्‍िर में पानी की ट्यूिो में पपडी (scale) का स‍या 
उपाय है? 

A : Clean the surface | ितह को िाफ करना 
B : Wipe the condenser fins | कन्‍डेनिर कफन्‍ि को 
िाफ करना 
C : Descale the condenser tubes | कण्‍डेंिर ट्यूब्‍ि 

की पपडी 
D : Wash the condenser with soap water | िािुन 

के पानी िे कन्‍डेन्‍िर िाफ करना 
 

99  : What is the remedy for insufficient cool 

supply air from package AC? | पैकेज ए.िी. िे िही 
मात्रा में िंडी हवा न शमलने पर उिका स‍या उपाय है? 

A : Check for gas leak | गैि शलकेज चैक करना 
B : Repair the compressor | कर्म‍प्रैशर को ररपेयर 

करना 
C : Flush out the condenser | कन्‍डेन्‍िर को िाफ 

करना 
D : Replace the blower belt | ब्‍लोवर की िटे‍ट को 
िदलना 

 
100  : What is the cause for compressor cut off 

by HP cut out in package AC? | पैकेज ए.िी. में 
कर्म‍प्रशैर का हाईप्रैशर कट आऊट िे िंद होने का स‍या 
कारण है? 

A : Aged wire | पुरानी तारें 
B : Compressor grounded | कर्म‍प्रैशर का अथम होना 
C : Cooling tower fan failure | कुशलगं टावर का 
पंखा खराि होना 
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D :  Mild gas leak in evaporator | एवापोरेटर िे 

हट‍की गैि शलक होना 
 

101  : What is the preventive remedy for scale in 
water cooled condenser tubes in package AC? | 

पैकेज ए.िी. के वाटर कूट‍ड कण्‍डेस‍टर में पपडी (scale) िे 

िचाव का स‍या ऊपाय है? 

A : Install flow meter | फ्लोमीटर की र‍थापना 
B : Minimise water flow | वाटर फ्लो कम करना 
C : Improve water quality | पानी की गुणवता में 
िुर्ार 

D : Increase water pressure | पानी का प्रैशर िढाना 
 

102  : What is the remedy for loosened one belt 

in multidrive belts of blower unit? | मट‍टीड्राईव िेट‍ट 

वाले ब्‍लोवर यूतनट एक िेट‍ट ढीली(loose) होने पर स‍या 
उपाय करना चाट्रहए? 

A : Align the drive pully | ड्राईव पुली को िीर्ी 
(Align) करना 
B : Align the driven pully | ड्राववन पुली को एलाईन 

करना चाट्रहए 

C : Remove the loosened one | उि एक ढीली िेट‍ट 

को हटा देना चाट्रहए 

D : Replace the whole set of belts | िारा िटे‍ट िटै 

िदलना चाट्रहए 

 
103  : What is the remedy for noisy blower with 

excessive axial play in AHU? | एयर हंडशलगं यूतनट 

(AHU) के शोर करने वाले ब्‍लोवर और िाथ में एस‍िल 

ज्‍यादा मचलना (play ) होने का स‍या उपाय है ? 

A : Apply grease | ग्रीि लगाना चाट्रहए 

B : Change belts | िटे‍ट िदलनी चाट्रहए 

C : Replace blower unit | ब्‍लोवर यूतनट िदलना 
चाट्रहए 

D : Change the air filter | एयर कफट‍टर िदलना 
चाट्रहए 

 
104  : Why the water flow switch is bypassed to 

test the HP control switch in package AC? | पैकेज 

ए.िी में हाई प्रैशर कंिोल क्रवच टैर‍ट करत ेिमय वाटर 

फ्लो क्रवच को िाईपाि स‍यों ककया जाता है 

A : Make the unit not to trip | यूतनट ना िंद हो 
B : Raise the oil pressure more | आयल का प्रैशर 

ज्‍यादा िढान ेके शलए 

C : Stopping the unit immediately | यूतनटको तुरंत 

िंद करने के शलए 

D : Lower the head pressure in compressor | 

कर्म‍प्रशैर का हैड प्रैशर कम करने के शलए 

 
105  : Which parameter of heater element is 
increased in OLP due to hot compressor dome? | 

कर्म‍प्रशैर डोम के गमम होने के कारण ओवर लोढ प्रोटेस‍टर में 
हीटर इशलमेण्‍ट का कौन िा परैामीटर िढ जाता है 

A : Voltage | वोट‍टेज 

B : Resistance | रक्जर‍टैंि 

C : Capacitance | कैवपर‍टैंि 

D : Magnetic field | मैगनीटक कफट‍ड 

 
106  : What is the effect on compressor motor if 
water pressure switch trips out in package AC? | 

कर्म‍प्रशैर मोटर पर स‍या प्रभाव पडेगा अगर पैकेज ए.िी. में 
पानी क प्रैशर क्रवच िंद हो जाएगा तो 
A : Does not stop | कर्म‍प्रशैर मोटर िदं नही होगी 
B : Stops working | कर्म‍प्रशैर मोअर काम करना िदं 

कर देगी 
C : Does not start | कर्म‍प्रशैर मोटर र‍टाटम नही होगी 
D : Motor burns out | मोअर जल जाएगी 

 
107  : What is the effect on adjusting the 
thermostat differential too close in package AC? | 

पैकेज ए.िी में अगर थमोर‍टेट डडफं्रशशयल को िहुत कम पे 

एडजर‍ट करने का स‍या प्रभाव होगा 
A : Unit does not start | युतनट र‍टाटम नही होगा 
B : Normal cooling effect | कुशलगं प्रभाव नॉममल 

रहेगा 
C : Unit runs continuously | युतनट लगातार चलता 
रहेगा 
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D : Unit starts and stops frequently | युतनट 

चलता और िंद होता रहेगा लगातार 

 
108  : What is the reason for switching contacts 
get carbonised in package AC electrical wiring? | 

पैकेज ए.िी की इलेस‍िीकल वायररगं में कॉन्‍टैस‍ट क्रवच 

का कािोनाजड होने का स‍या कारण है 

A : Humidity | नमी 
B : Quality is bad | खराि गुणवत्‍ता 
C : Loose connections | ट्रढल े(लुज) कन्‍कशैन 

D : Too tight connection contacts | िहुत ज्‍यादा 
कन्‍कशैन का टाईट होना 
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109  : Which RAC system belongs to centralised 

air conditioning? | कौन िा आर ए िी शिर‍टम 

िेन्‍टरलाइिड एयर कन्‍डीशतनगं िे ििंचर्त है ? 

A : Split AC | र‍पशलट एिी 
B : Window AC | ववन्‍डो एिी 
C : Cassette AC | कैिट एिी 
D : Chiller plant AC | चचलर प्‍लांट एिी 

 
110  : What is the percentage of HCl used for 

making descaling solution with water? | डडर‍केशलगं 

िोलुशन पानी के िाथ एचिीएल की ककतनी मात्रा होती 
है? 

A : 1% | 1 प्रततशत 

B : 5% | 5 प्रततशत 

C : 15% | 15 प्रततशत 

D : 55% | 55 प्रततशत 

 
111  : Which instrument is used to measure the 

total pressure in an air duct? | डस‍ट की हवा का कुल 

दिाव मापने के शलए कौन िा यंत्र इर‍तेमाल ककया जाता है 

? 

A : Hygrometer | हाइग्रोमीटर 

B : Velocimeter | वलोर‍टी मीटर 

C : Anemometer | एनमोमीटर 

D : Pitot tube manometer | वपटट टयूि मैनोमीटर 

 
112  : What is meant by total pressure in a duct? 

| डस‍ट मे कुल दिाव का स‍या मतलि है ? 

A : Velocity pressure - static pressure | वैलोर‍टी 
दिाव - र‍टैट्रटक दिाव 

B : Static pressure + velocity pressure | र‍टैट्रटक 

दिाव + वलोर‍टी दिाव 

C : Velocity pressure + suction pressure | वलोर‍टी 
दिाव + िसं‍शन दिाव 

D : Suction pressure + discharge pressure | 

र‍स‍यूशन प्रैशर + डडर‍चाजम प्रैशर 

 
113  : Which device controls the moisture in AC 

room air? | एिी कमरे के अदंर की हवा की नमी को कौन 

िी डडिाइि कन्‍िोल करती हें ? 

A : Humidistat | हूमीडडट्रट र‍टेट 

B : Hydrometer | हाइड्रोमीटर 

C : Hygrometer | हाइग्रोमीटर 

D : Anemometer | एनमोमीटर 

 
114  : Which part of a central AC system cannot 

be repaired after pump down operation? | िेन्‍िल 

एिी शिर‍टम मे पर्म‍प डाउन अप्रैशन के िाद कौन्‍ िा पाटम 
ररपंयर नही हो िकता ? 

A : Condenser | कण्‍डैंिर 

B : Evaporator | इवपोरेटर 

C : Liquid receiver | द्रव ररिीवर 

D : Expansion device | एस‍िपैंशन डडवाइि 

 
115  : Which device is installed in ducts to 

control air flow? | डस‍ट मे हवा के िहाव को तनयत्रण 

करने के शलए कौन िी डडवाइि लगी होती है ? 

A : Grille | चग्रल 

B : Damper | डैर्म‍पर 

C : Diffuser | डडफयूजर 

D : Register | रेक्जर‍टर 

 
116  : Which components are used in AHU of 

central AC plant? | िने्‍िल एिी प्‍लांट के एएचयू मे कौन 

िा कर्म‍पोनैंट इर‍तमेाल होता है ? 

A : Blower, Air filter, Evaporator | ब्‍लोअर एयर 

कफट‍टर इवपोरेटर 

B : Condenser, Fan, Compressor | कण्‍डैंिर फैन 

कम प्रैशर 

C : Evaporator, Compressor, Blower | इवपोरेटर 

कम प्रैशर ब्‍लोअर 

D : Air filter, Compressor, Condenser | एयर 

कफट‍टर कम प्रैशर कण्‍डैिंर 

 
117  : Which component removes the burrs and 
moisture from the circulating refrigerant in AC 

plant? | एिी प्‍लाट मे रैफ्रीक्जरेन्‍ट के अंदर िे नमी व िर 

को हटाने वाला कौन िा उपकरण है ? 
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A : Air filter | एयर कफट‍टर 

B : Filter drier | कफट‍टर ड्रायर 

C : HEPA filter | एचईडीए कफट‍टर 

D : Oil strainer | आयल र‍िेलर 

 
118  : Which differentiates the industrial AC 

compared to domestic AC system? | घरेलू एिी तथा 
औघोचगक एिी की तुलना की जाए तो स‍या ववशभन्‍नता 
शमलती है ? 

A : Blowers are used | ब्‍लोअर का इर‍तमेाल 

B : Separate plant room | प्‍लाट रूम अलग िे 

C : Condensation of refrigerants | रैफ्रीक्जरेन्‍ट का 
द्रवीकरण 

D : Filters for air and refrigerants | कफट‍टर एयर 

और र फ्रीक्जरेन्‍ट को 
 

119  : What is the purpose of using the water 

cooled condenser in industrial AC plant? | एिी प्‍लाट 

मे वाटर कूट‍ड कण्‍डैंिर के अदंर पानी का उददेश्‍य है ? 

A : Reduce the pressure | दिाव को कम करना 
B : Increase the temperature | तापमान कम 

करना 
C : Reject more heat to water | पानी िे जयादा 
उष्‍मा तनकालना 
D : Absorb less heat from system | शिर‍टम िे कम 

उष्‍मा को िोखना 
 

120  : Which T across water tubes indicates the 
shell and tube condenser for decalling process? | 

पानी की नशलयों में कौन िा टी शेल और ट्यूि कंडेनिर 

को डडकॉशलगं प्रकक्रया के शलए इंचगत करता है? 

A : 2°C  
B : 3°C  
C : 4°C  
D : 5°C 

 
121  : Which part of the working refrigeration 

system, the non condensable accumulate? | चलत े

हुए र फ्रीक्जरेशन शिर‍टम मे वह कौन्‍ िा भाग है जहा ंपर 

नोन कण्‍ड िे िल गैि इकटिी होती है? 

A : Accumulator | एस‍यूमूलेटर 

B : Top of condenser | कण्‍डैंिर के उपरी ट्रहिि ेमें 
C : Evaporator outlet | एवोपोरेटर की तनकािी 
D : Compressor crankcase | कर्म‍प्रैशर के्रन्‍ककेि 

 
122  : What is the evaporator surface 
temperature maintained in dehumidifier? | 

डडट्रहस‍यूडडफायर के अदंर एवोपोरेटर का िर फेि तापमान 

को िनाये रखत ेहै ? 

A : Above dry bulb temperature of air | हवा के 

वार‍तववक ताप क्रम िे उपर 

B : Below dry bulb temperature of air | हवा के 

वार‍तववक ताप क्रम िे नीच े

C : Above dew point temperature of air | डयू 

प्‍वाईट तापक्रम िे ऊपर 

D : Below dew point temperature of air | डयू 

प्‍वाईट तापक्रम िे नीच े

 
123  : What is the purpose of using humidistat in 

an industrial AC plant? | औघोचगक एिी प्‍लाट 

ट्रहर्म‍यूडडट्रटर‍टेट के इर‍तमेाल का स‍या उददेश्‍य है ? 

A : Purifies air | हवा को िाफ करना 
B : Add moisture to air | हवा मे नमी को शमलाना 
C : Control humidity of air | हवा मे नमी की मात्रा 
को तनयंत्रण करना 
D : Remove moisture from air | हवा मे िे नमी को 
हटाना 

 
124  : What is the purpose of cooling tower in 

central AC plant? | िने्‍िल एिी प्‍लाट मे कूशलगं टावर 

का स‍या उददेश्‍य है ? 

A : Cool the chilled water | िंडे पानी को िंडा करना 
B : Maintain refrigerant flow | रैफ्रीक्जरेन्‍ट के िहाव 

को िनाये रखाना 
C : Cool the liquid refrigerant | रैफ्रीक्जरेन्‍ट के द्रव 

को िंडा करना 
D : Cool the condenser water | कण्‍डैंिर के पानी 
को िण्‍डा करना 
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125  : Which part of water pump becomes worn 

out fast? | पानी के पर्म‍प का वह कौन िा भाग है जो 
िििे पहल ेखराि होता है ? 

A : Bearing | बियररगं 

B :  Impeller | डर्म‍पलैर 

C :  Water seal | वाटर िील 

D :  Shaft sleeve | शाफट र‍लीव 

 
126  : What is the preventive maintenance of 

cooling tower sump? | कुशलग टावर िर्म‍प को खराि 

होने िे िचाने के शलए रख रखाव कैि ेकरत ेहै ? 

A : Remove sludge | काई हटाना 
B : Flush with water | पानी की तनकािी 
C : Add HCL to water | एचिीएल को पानी मे 

शमलाना 
D : Add bleaching powder | ब्‍लीचचगं पाउडर 

शमलाना 
 

127  : Which suction line pressure ensures that 
the compressor is to be stopped during pump down 

operation? | पर्म‍प डाउन के दौरान क्जि प्रैशर पर 

कर्म‍प्रशैर िंद होता है वह िस‍श्‍न लाइन का प्रैशर ककतना 
होगा ? 

A : 3 kg/cm2  
B : 5 kg/cm2  
C : 0.5 kg/cm2  
D : - 0.5 kg/cm2  

 
128  : Which device is used to measure the static 

and total pressure of air in ducting systems? | डस‍ट 

शिर‍टम मे र‍टैट्रटक और हवा के कुल प्रैशर को ककि 

उपकरण िे माना जाता है ? 

A : Pitot tube | वपट टयूि 

B : Gauge manifold | गजैमैतनफोट‍ड 

C : Pressure gauge | प्रैशर गैज 

D : Compound gauge | स‍मपाउड गैि 

 
129  : Why the stainless-steel metal is used to 

make evaporator in ice plant? | आइि प्‍लाटं मे 

इवपोरेटर िनात ेिमय र‍टेनलिै र‍टील र्ातु का इर‍तमेाल 

स‍यो ककया जाता है ? 

A : Erosive | स‍टाल िर्म‍िचर्तं 

B : Galvanic | ग्‍लवातनक 

C : Reactive | ररअस‍टीव 

D : Non corrosive | जंग रोर्क 

 
130  : Which gauge is connected to the AC plant 

system before doing pump down operation? | एिी 
प्‍लाट शिर‍टम पर्म‍प डाउन आप्रेशन िे कौन िी गेज जोडी 
जाती है ? 

A : Compound gauge | कर्म‍पाउड गजे 

B : Oil pressure gauge | आयर प्रैशर गेज 

C : High pressure gauge | हाई प्रैशर गेज 

D : Water pressure gauge | वाटर प्रशैर गेज 

 
131  : Why the glass wool insulation is avoided in 

ducts? | डस‍ट िे ग्‍लाि वुल इनिुलेशन स‍यो नही 
इर‍तेमाल करत े? 

A : Less strength | कम ताकत 

B : High conductivity | जयादा चालकता 
C : Not resistant to water |  ापानी को नही रोकना 
D : Allows vapour transmission | वेपर र‍थानतरण 

की इजाजत देना 
 

132  : What is the effect of scale formation 
inside the tubes of chiller in industrial AC plant? | 

औघोचगक एिी प्‍लाट के चचलर की टयूि के अदंर काई का 
स‍या प्रभाव पडता है ? 

A : Reduce heat transfer | कम उष्‍मा का 
र‍थानरतण 

B : Increase heat transfer | जयादा उष्‍मा का 
र‍थानातरण 

C : Increase suction pressure | िस‍शन प्रैशर का 
िढना 
D : Decrease power consumption | शक्सत की 
खपत कम होना 

 
133  : Which parameter is checked if the air flow 
in supply duct is reduced in central AC plant? | 
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िेन्‍िल एिी प्‍लाट मे यट्रद िप्‍लाई डस‍ट मे हवा का िहाव 

कम है तो कौन िा पैरामीटर चकै करेगे ? 

A : Condenser temperature | कण्‍डैंिर का तापमान 

B : Cooling water temperature | िंडे पानी का 
तापमान 

C : Blower motor ampere/speed | ब्‍लोअर मोटर 

कंरट र‍पीड 

D : Compressor discharge temperature | कर्म‍प्रशैर 

डडर‍चाजम 
 

134  : What is the effect of residual acid particles 
after descaling the shell and tube condenser in 

industrial AC plant? | औघोचगक एिी प्‍लाटं मे शैल एण्‍ड 

टयूि टाइप कण्‍डैंिर की डडर‍केलींग के िाद िच ेहुए एशिड 

पाट्रटकंट‍ि का स‍या प्रभाव पडता हे ? 

A : Block the strainer | र‍िेंनर िद है 

B : Corrode the tubes | टयूि का खराि होना 
C : Reduce heat transfer | कम उष्‍मा र‍थानातरण 

D : Increase algae growth | काई की ग्रोथ िढना 
 

135  : What is the effect of partially choked 
thermostatic expansion valve in central AC plant? | 

िेन्‍िल एिी प्‍लाट मे थमो र‍टेटीक एस‍िपेंशन आशशक रूप 

िे िंद है तो स‍या प्रभाव पडेगा ? 

A : Iced condenser | कण्‍डैंिर पर िफम  जमना 
B : Frosted evaporator | एंवपोरेटर पर िफम  जमना 
C : Hot expansion valve | एस‍िपेशन वाट‍व का गमम 
होना 
D : Frosted expansion valve | एस‍िपेंशन वाट‍व पर 

िफम  जमना 
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136  : Which tool is used for descaling the 

condenser tubes in shell and tube condenser? | शैल 

एण्‍ड कण्‍डेन्‍िर में कन्‍डेन्‍िर टयूि की पपडी हटान ेके शलए 

ककि औजार का प्रयोग ककया जाता है ? 

A : Steel brush | र‍टील बु्रश 

B : Brass brush | ब्राि बु्रश 

C : Sponge brush | र‍पजं बु्रश 

D : Teflon fibre brush | टैफलोन फाईिर बु्रश 

 
137  : What is the name of damper inside the 

duct? | चचत्र मे ट्रदखाई गई डस‍ट के अंदर जो डर्म‍पर है 

उिका नाम िताए ं? 

 
A : Single vane | शिगंल वेन 

B : Splitter | र‍लीपर 

C : Butterfly | िटर फलाई 

D : Multiple vane | मक्टटपन वेन 

 
138  : What is the expansion of PMV used in VRV 

system? | वैररएिल रेकफ्रजरेण्‍ट वेाट‍यूम में पीएमवी 
इर‍तेमाल करत ेहै उिका पूरा नाम िताए ? 

A : Prime Mover Valve | प्राइम मूवर वाट‍व 

B : Pass Modulate Valve | पाि मोडुलेट वाट‍व 

C : Phase Modulate Valve | फेि माडुलेट वाट‍व 

D : Pulse Modulating Valve | पट‍ि मोडुलेंट्रटग 

वाट‍वा 
 

139  : Which electronic component senses the 

temperature in indoor unit of VRV system? | वी आर 

वी शिर‍टम के इन्‍डोर यूतनट में कौन िा इलसे‍िातनक 

कर्म‍पोनेन्‍ट तापमान को िेन्‍ि है ? 

A : Resistor | रक्जर‍टॅर 

B : Thyristor | थाईररर‍टॅर 

C : Transistor | िाकं्जर‍टर 

D : Thermistor | थशममर‍टर 

 
140  : Which type of AC system is operated by 

VRV system? | VRV शिर‍टम द्वारा ककि प्रकार का AC 

शिर‍टम चलाया जाता है ? 

A : Package AC | पकेैज एिी 
B : Central plant AC | ििेल एिी प्‍लाट 

C : Multizone split Acs | मट‍टीजोन क्रपलीट एिी 
D : Indirect Acs | इन्‍डायरेस‍ट एिी 

 
141  : Which set of components are used in FCU? 

| फैन स‍वायल यूतनट मे स‍र्म‍पोनेटि का कौन िा िैट 

इर‍तेमाल ककया जाता है ? 

A : Air filter, blower, condenser | एयर 

कफट‍टर,ब्‍लोवर,कन्‍डेन्‍िर 

B : Compressor, fan, condenser | कर्म‍प्रशैर , फैन, 

कन्‍डेन्‍िर 

C : Air filter, cooling coil, blower motor | एयर 

कफट‍टर कुशलगं स‍वायल ब्‍लोवर मोटर 

D : Cooling coil, condenser, fan motor | कुशलगं 

स‍वायल,कन्‍डेन्‍िर फैन मोटर 

 
142  : Which is circulated in VRV system for 

cooling cycle? | VRV शिर‍टम मे कुशलगं िाइककल के 

शलए स‍या घुमाया जाता है ? 

A : Water | पानी 
B : Cooled air | िंडी हवा 
C : Cooled brine | कुट‍ड ब्रायन 

D : Liquid refrigerant | शलक्सवड रकफ्रजरेण्‍ट 

 
143  : What is the type of cooling system? | चचत्र 

मे ट्रदखाई गया कुशलगं शिर‍टम ककि प्रकार का है ? 
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A : VRF  
B : VAV  
C : CAV  

D : Central plant AC | िेंिल ए िी प्‍लाटं 

 
144  : What is the expansion of HVAC? | 

एचवीएिी की फूल फोमम स‍या है ? 

A : Heavy Vehicle Air Conditioning | भारी वाहन 

एयर कंडीशतनगं 

B : Heating, Vibration, Auto Correction | हीट्रटगं 

िाईब्रेशन, ऑटोकारेस‍शन 

C : Heating, Ventilation Automatic Control | 

हीट्रटगं, िंटीलेशन ऑटोमटै्रटक कंिोल 

D : Heating, Ventilation and Air Conditioning | 

हीट्रटगं वंब्‍टीलेशन और एयर कंडीशतनगं 

 
145  : Which valve is used for gas charging and 

pressure checking in central AC plants? | िेन्‍िल एिी 
प्‍लाटं मे गैि चाक्जमग और प्रैशर चैक करने के शलए ककि 

वाट‍व का प्रयोग करत ेहै ? 

A : Safety valve | िफेटी वाट‍व 

B : Service valve | िववमि वाट‍व 

C : Solenoid valve | िोलनेॉइड वाट‍व 

D : Non return valve | नोन ररटमन िाट‍व 

 
146  : What is the value of absolute vacuum in 

millimeters of mercury? | पारे के शमलीमीटर मे 

एब्‍िोट‍यूट वैस‍यूम की वट‍यू स‍या है ? 

A : -76  
B : - 760  
C : - 14.7  
D : - 10.33  

 
147  : Which compressor is used only in central 

AC systems? | कौन िा कर्म‍प्रशैर केवल एिी प्‍लाट मे 

इर‍तेमाल होता है 

A : Scroll | र‍क्रोल 

B : Screw | र‍कू्र 

C : Rotary | रोटरी 
D : Centrifugal | िने्‍िीफयूगल 

 
148  : What is the benefit of preventive 

maintenance in AC plant? | एिी प्‍लाटं मे िचाव 

रखरखाव का स‍या लाभ है ? 

A : Reduce water flow | वाटर फलौ कम करना 
B : Increase running cost | खचाम िढाना 
C : Prevent plant s break down | प्‍लॉट के ब्रके 

डाउन िे िचाव 

D : Decrease refrigerant charge | गैि चाजम कम 

करना 
 

149  : What is the method of flushing the indoor 

coils? | इण्‍डोर स‍वायल को िाफ करने का स‍या तरीका है ? 

A : Using nitrogen | नाइिोजन का इर‍तमेाल करके 

B : Pressurised air | दिाई हुई हवा के द्वारा 
C : Chemical cleaning | कैशमकल के द्वारा िफाई 

D : Mechanical cleaning | मैक्सनकल िफाई द्वारा 
 

150  : What is the purpose of the screw marked 

as x in LP control? | लो प्रैशर कन्‍िोल के चचत्र मे ट्रदखाए 

गए एस‍ि माकम  िे र‍कू्र का स‍या उददेश्‍य है 

 
A : Adjust low pressure | लो प्रैशर िीक करना 
B : Differential adjustment | डडफं्रशशयल 

रडॅजर‍टमेन्‍ट 

C : Temperature adjustment | तापमान 

एडजर‍टमेन्‍ट करना 
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D : Adjust discharge pressure | डडर‍चाजम प्रैशर 

एडजर‍ट करना 
 

151  : Why the temperatures of inlet and outlet 
water in shell and tube condenser are recorded in 

log sheet? | शैल एण्‍ड टयूि कन्‍डेिट के इनलटे और 

आउटलेट पानी कातापमान लॉग शीट पर स‍यों शलखा 
ककया जाता है ? 

A : Study about the plant | प्‍लॉट के िार मे जानने 

के शलए 

B : Judge quality of water | पानी की स‍वाशलटी 
जांचने के शलए 

C : Checking the hardness of water | पानी हाडमनेि 

चेक करने के शलए 

D :  Fix descaling time for condenser | कन्‍डेन्‍िर 

को डडर‍कोशलगं टाईम करने के शलए 

 
152  : Which parameter of power supply reduces 

the starting current in VFD motor? | पावर िप्‍लाई का 
कौन िा पैरामीटर वररऐिल फ्रीस‍विंी ड्राईव मोटर मे 

र‍टामट्रटग कंरट को कम करता है ? 

A : Decreased power factor | पावर फेस‍टर को 
घटाकर 

B : Increased supply voltage | िप्‍लाई वोट‍टेज 

िढाकर 

C : Lower frequency operation | लोवर फ्रीस‍विी 
ऑपरेशन 

D : Decreased resistance mode | रक्जर‍टि मोढ 

घटाकर 

 
153  : Why the U trap is provided in water drain 

line of AHU? | एयर हंडशलग यूतनट की पानी की डे्रन 

लाईन मे यू िप स‍यों ट्रदया जाता है ? 

A : Allows air from outside | िाहरी हवा आने के 

शलए 

B : Block dust from outside | िाहरी घुल शमटटी 
रोकने के शलए 

C : Prevent entry of foul smell | िदिुदार गरं् को 

अदर आने िे िचान ेके शलए 

D : Ensure free flow of drain water | वाटर डे्रन िे 

पानी का फ्री फलो िुतनक्श्चत करने के शलए 

 
154  : What is the benefit of VRV system? | VRV 

शिर‍टम का स‍या लाभ है ? 

A : Bigger in size | िाइज में िडा होना 
B : Many controls | िहुत जयादा कंिोंलि है 

C : Energy saving | क् िजली की िचत 

D : Saving refrigerant | गैि की िचत 

 
155  : Which type of AC system is capable of 
heating or cooling in different zones 

simultaneously? | ककि प्रकार का एिी शिर‍टम एक 

िाथ अलग अलग जगहों पर हीट्रटगं या कुशलगं करने मे 

िमथम है ? 

A : Package AC | पकेै एिी 
B : Central plant AC | िेंिल एिी प्‍लाटं 

C : VRV AC system | वीआरवी एिी शिर‍टम 

D : VAV AC system | वीएवी एिी शिर‍टम 

 
156  : Which distribution system is absent in VRV 

operation compared to central AC plant? | िेिल ए 

िी प्‍लाटं की तुलना मे वी आर वी शिर‍टम मे कौन िा 
डडर‍िीब्‍यूशन शिर‍टम नही होता है 

A : Refrigeration | रकफ्रजरेशन 

B : Ducting system | डक्सटंग शिर‍टम 

C : Refrigerant flow | रकफ्रजरेशन फलो 
D : Interlocked wiring | इंटर लास‍ड िायररगं 

 
157  : Which version of motors are used in 

ductless multisplit system? | डस‍टवीट्रहन 

मट‍टीक्रथशलट शिर‍टम मे कौन्‍ िी आवतृत की मोटर का 
इर‍तेमाल ककया जाता है ? 

A : Bioptional drive | िाई ऑपरेशन ड्राईव 

B : Trioptional drive | िाईऑपशनैल ड्राईव 

C : Variable frequency drive | िरैरऐिल फ्रीस‍विंी 
ड्राइव 
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D : Constant frequency drive | कान्‍िटेन्‍ट 

फ्रीस‍वंिी ड्राईव 

 
158  : Which refrigerant is used with VRF AC 

system? | वी आर एफ (VRF) एिी शिर‍टम कौन िी 
ररफजरेन्ट प्रयोग करत ेहै ? 

A : R 11  
B : R 12  
C : R 502  
D : R 410A  

 
159  : How the indoor unit acts during heating 

cycle of heat pump? | हीट पर्म‍प की हीट्रटगं िाइककल के 

दौरान इन्‍डौर यूतनट ककिकी तरह काम करता है ? 

A : Condenser | कन्‍डेन्‍िर 

B : Evaporator | एवापोरेटर 

C : Expansion device | एस‍िपैंशन वाट‍व 

D : Electrical heater | इट‍किीकल हीटर 

 
160  : What is the purpose of evacuating the 

system before gas charging? | गैि चाक्जमग िे पहल े

शिर‍टम को वैस‍यूम करने का स‍या उददेश्‍य है ? 

A : Flush oil particles | तेल के कण िाहर तनकालना 
B : Charge refrigerant | गैि चाजम करना 
C : Remove refrigerant | गैि को तनकालना 
D : Remove moisture and non-condensable | 

नोन कॉडिऐिल गैि और नमी तनकालना 
 

161  : Which process is done to remove the oil 
and other impurities from the condenser tubes? | 

कन्‍डेन्‍िर टयूिों िे तेल और दिूरी अशुद्चर् तनकालने के 

शलए कौन िी ववचर् का प्रयोग करत ेहै ? 

A : Purging | पक्जमग 

B : Flushing | फैक्टशंग 

C : Evacuation | वैस‍यूम 

D : Pressurising | प्रैशर देना 
 

162  : Which valve is first closed to start the 

pump down operation in central AC plant? | िेंिल 

एिी प्‍लाट मे पर्म‍प डाउन ववचर् िे पहले कौन िा वाट‍व िंद 

करत ेहै ? 

A : Receiver inlet valve | ररिीवर इन्‍लटे वाट‍व 

B : Receiver outlet valve | ररिीवर आउटलेट वाट‍व 

C : Suction service valve | िस‍शन िववमि वाट‍व 

D : Discharge service valve | डडर‍चाजम वाट‍व 

 
163  : Which valve is used to release the non 

condensable gases from AC plant? | एिी प्‍लाटं िे 

नोन कॅण्‍डिऐिल गैि तनकालने के शलए कौन िे वाट‍व का 
प्रयोग करत ेहे ? 

A : Purge valve | पमक्जंग वाट‍व 

B : Check valve | चैस‍क वाट‍व 

C : Service valve | िववमि वाट‍व 

D : Solenoid valve | िोलेनायड वाट‍व 

 
164  : What is the reason for short cycling of LP 

control switch in AC plant? | एिी प्‍लाट मे एपी कंिाल 

क्रवच के शाटम िाथकशलगं का स‍या कारण है 

A : Excess of water flow | पानी का िहाव जयादा 
होना 
B : Excess of refrigerant | गैि चाजम करना 
C : Shortage of water flow | पानी के िहाव की कमी 
D : Shortage of refrigerant | गैि की कमी 

 
165  : Which parameters in log sheet indicate 

the air blocking in ducts? | लॉग शीट मे कौन िे 

पैरामीटर डस‍ट मे हवा के अवरूद्र् होने का िकें त देते है ? 

A : All grille temperatures | िभी ग्रील का तापमान 

B : Liquid line temperature | शलक्सवड लाइन का 
तापमान 

C : Inlet and outlet temperature of chillier | 

चचट‍लर का इन्‍लटै और आउटलैट तापमान 

D : Temperatures in chilled water system | 

चचट‍लड िाटर शिर‍टम का तापमान 

 
166  : What is the effect on system performance 
if the AC system is at undercharged condition? | 

यट्रद एिी शिर‍टम मे गैि कम मात्रा मे चाजम है तो शिर‍टम 

के प्रदशमन पर स‍या प्रभाव पडता है ? 

A : Poor cooling | कम कुशलगं 
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B : Excess cooling | ज्‍यादा कुशलगं 

C : Compressor over loading | कर्म‍प्रैशर पर जयादा 
भार होगा 
D : Compressor trips by HP cut out | कर्म‍प्रशैन 

एचपी कट आउट िे िंद हो जाएगा 
 

167  : What is the cause of oil foaming in 
compressor crankcase at the time of starting? | 

र‍टौट्रटगं के िमय कर्म‍प्रशैर कै्रककेि मे तेल के भाग का 
स‍या कारण है ? 

A : Poor condensation | कन्‍डन्‍िेशन कमजोर है 

B : Damaged oil separator | ऑयल िपरेटर खराि 

हो गया है 

C : Excess oil in crankcase | कै्रककेि मे तेल ज्‍यादा 
है 

D : Defective oil heater/circuit | ऑयल हीटर या 
िककम ट खराि है 

 
168  : Why the LP cut out control is bypassed 

electrically before pump down operation? | एलपी 
कट आउट कंिोल को पर्म‍प डाउन कक्रया िे पहल े

इैलकिीकली िाईपाि स‍यो ककया जाता है ? 

A : Avoid oil foaming | तेल के भाग िे िचने के शलए 

B : Prevent liquid entry to compressor | कर्म‍प्रशैर 

मे द्रव जाने िे िचाने के शलए 

C : Increase current of the compressor motor | 

कर्म‍प्रशैर मोटर का कंरट िढाने के शलए 

D : To lower the suction pressure close to 0.5 

kg/cm2 | िस‍शन प्रैशर को 0.5 कक्रलो ग्राम िेमी 2 तक 

नीचे करने के शलए 
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169  : Which type of pump is used in AC plants 

for circulation of chilled water? | ए.िी. प्‍लाट में िंडे 

पानी को घुमाने (Circulate) के शलए ककि प्रकार के पर्म‍प 

का प्रयोग ककया जाता है 

A : Gear | गीयर टाईप 

B : Screw | र‍कू्र टाईप 

C : Rotary | रोटरी टाईप 

D : Centrifugal | िने्‍िीफ्यूगल टाईप 

 
170  : Which secondary refrigerant is used for 

human comfort in chiller plant AC? | चचट‍लर प्‍लाट 

ए.िी के अन्‍दर मनुष्‍य की िुववर्ा के शलए कौन िे 

िैकेण्‍डरी रकफ्रजरेन्‍ट का प्रयोग करत ेहै 

A : Brine | ब्रायन 

B : Water | पानी 
C : Ammonia | अमोतनया 
D : Ethylene glycol | एथीशलन ग्‍लाईकोल 

 
171  : What is meant by hydronic system? | 

हाइड्रोतनक शिर‍टम का स‍या मतलि है 

A : Pressure equaliser | प्रैशर िरािर करने वाला 
B : Humidity control system | आद्रमता कंिोल 

शिर‍टम 

C : Pressure control system | प्रैशर कंिोल शिर‍टम 

D : Water distribution system in HVAC | 

एच.वी.ए.िी शिर‍टम में पानी को डडर‍िीब्‍यूट करने वाला 
 

172  : Which device is used to measure the 

density of brine solution? | ब्रायन घोल का घन्‍तव 

(Density) मापने के शलए ककि यंत्र (Device) का प्रयोग 

करत ेहै 

A : Lactometer | लस‍टोमीटर 

B : Hydrometer | हाइड्रोमीटर 

C : Hygrometer | हाइग्रोमीटर 

D : Thermometer | थमोमीटर 

 
173  : What is the pH level of water used for final 
rinsing of condenser tubes after descaling? | 

डडर‍केशलगं के िाद कन्‍डेन्‍िर की टयूिों की फाईनल िफाई 

के शलए जो पानी इर‍तमेाल करत ेउिका pH लवेल ककतना 

होता है 

A : 4 to 4.5 | 4 िे 4.5 

B : 7 to 7.5 | 7 िे 7.5 

C : 10 to 12 | 10 िे 12 

D : 9 to 10.5 | 9 िे 10.5 

 
174  : What is the name of device marked as x ? 

| उि डडवाईि का नाम स‍या है जो चचत्र में X माकम  िे 

ट्रदखाई गई है 

 
A : Diffuser grille | डडफ्यूजर ग्रील 

B : Splitter damper | र‍पीलटर डर्म‍पर 

C : Butterfly damper | िटफ्लाई डर्म‍पर 

D : Multiple vane damper | मक्टटपैल वेन डर्म‍पर 

 
175  : What is the formula for finding cooling 

tower efficiency? | कुशलगं टावर की दक्षता (Efficiency) 

मापने का स‍या फामूमला है 

A :                                        
 
B :  
 
C :   
 
D :   

 
176  : What is the name of part marked as X in 

fan coil unit? | फैन स‍वायल यूतनट के चचत्र में ट्रदखाए 

गए X भाग का नाम िताए 

100 x 
Range

ApproachRange +

100 x 
 Approach- Range

ApproachRange +

100 x 
 Approach Range

Range

+

100  
 ApproachX Range

Range
+



Mechanic Refrigeration & Air Conditioning – Semester 4 Module 5 - Chiller System 
Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1 

 

 
A : Coil | स‍वायल 

B : Heater | हीटर 

C : Fan motor | फैनमोटर 

D : Drain pan | डे्रन पैन (डब्‍िा) 
 

177  : What is meant by static pressure? | 

र‍टेट्रटक प्रैशर का स‍या मतलि है 

A : Moving air pressure | मुववगं एयर प्रैशर 

B : Ambient air pressure | एक्र्मब्यंट एयर प्रैशर 

C : Air diffusing pressure | हवा का फैला हुआ प्रैशर 

D : Still air pressure in duct | डस‍ट में हवा का क्रथर 

पै्रशर 

 
178  : What is the name of part marked as x in 

the fan motor compartment? | फैन मोटर 

कर्म‍पामटमेन्‍ट के चचत्र में ट्रदखाए गए X भाग का नाम िताऍ ं

 
A : Belt guard | िेट‍ट गाडम 
B : Drive Belt | ड्राईव िेट‍ट 

C : Motor Shaft | मोटर की शाफ्ट 

D : Blower Cover | ब्‍लोवर कवर 

 
179  : How the total heat of air is represented in 

psychrometric chart? | िॉइक्रोमीट्रिक चाटम में हवा की 
कुल हीट कैि ेट्रदखाई जाती है 

A : Entropy | एनिोपी 
B : Enthalpy | एनथटै‍पी 
C : Latent heat | गुप्‍त उष्‍मा 
D : Sensible heat | िंवदेी ऊष्‍मा 

 
180  : Which type of heat is considered for tube 

light s heat gain in AC space? | ए.िी. र‍पिे की हीट 

लोढ गणना में टयूि लाईट की हीट देना ककि प्रकार की 
हीट माना जाता है 

A : Latent heat | गुप्‍त उष्‍मा 
B : Conduction heat | कन्‍डस‍शैन हीट 

C : Specific heat | ववशशष्‍ट ऊष्‍मा 
D : Sensible heat | िंवेदी हीट 

 
181  : Which thickness of PUF has the least 

thermal conductivity? | पफ (PUF) की कौन िी मोटाई 

में थममल चालकता (Ventilation) िििे कम है 

A : One inch | एक इंच 

B : Two inch | दो इंच 

C : Four inch | चार इंच 

D : Three inch | तीन इंच 

 
182  : Which types of heat are involved in 

ventilation and infiltration of air to AC space? | हवा 
का ए.िी र‍थान में आना और िाहर जाना ककि प्रकार की 
गमी को शाशमल करना है 

A : Sensible heat and solar heat | िने्‍िीिल हीट 

और िोलर हीट 

B : Sensible heat and latent heat | िंवेदी उष्‍मा 
और गुप्‍त उष्‍मा 
C : Radiant heat and specific heat | रेडडएट 

(ववककररत) हीट और ववशशष्‍ट ऊष्‍मा 
D : Latent heat of water-vapour only | वाटर वेपर 

की गुप्‍त ऊष्‍मा केवल 

 
183  : Which design data is used for indoor air 

heating in winter air conditioning? | िट्रदमयों की एयर - 

कंडीशतनगं में इन्‍डोर हवा की हीट्रटगं के शलए कौन िा 
डडजाइन डाटा का प्रयोग ककया जाता है 

A : 20°C ± 1°C and RH = 35% | 200C + 10 C और 
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आपेक्षक्षक आदमता = 35% (Relative Humidity) 

B : 18°C ± 1°C and RH = 45% | 180C + 10 C और 

आपेक्षक्षक आदमता = 45% (Relative Humidity) 

C : 16°C ± 1°C and RH = 50% | 160C + 10C और 

आपेक्षक्षक आदमता = 50% (Relative Humidity) 

D : 14°C ± 1°C and RH = 55% | 140C + 10C और 

आपेक्षक्षक आदमता = 55% (Relative Humidity) 

 
184  : Which branch of science deals with the 

properties of air? | ववज्ञान की कौन िी शाखा हवा के 

गुणों िे ििंचर्त है 

A : Geometry | ज्‍योशमिी 
B : Audiometry | ऑडडयोशमिी 
C : Psychrometry | िाइक्रोशमिी 
D : Trigonometry | ट्रिगनेशमिी 

 
185  : Which component protects the electrical 

circuit and loads from excess current? | कौन िा 
कर्म‍पोनेन्‍ट ज्‍यादा करंट और लोड िे ववर्ुत िककम ट की 
िुरक्षा करता है 

A : Fuse | फ्यूज 

B : Relay | ररल े

C : Relief valve | ररशलफ वाट‍व 

D : Transformer | िांिफाममर 

 
186  : Which type of starter is used for motors in 

chiller AC plants? | चचट‍लर ए.िी. प्‍लाट में मोटिम के 

शलए ककि प्रकार के र‍टाटमर का प्रयोग ककया जाता है 

A : Magnetic | मैग्‍नैट्रटक 

B : Hydraulic | हाईड्रोशलक 

C : Pneumatic | पैनूमैट्रटक 

D : Electromagnetic | इट‍स‍िोमैग्‍नैट्रटक 

 
187  : Which type of cooling tower is used in 

large capacity chiller plants? | ज्‍यादा क्षमता वाले 

चचट‍लर प्‍लाट के िाथ ककि प्रकार की कूशलगं टावर का 
इर‍तेमाल ककया जाता है 

A : Natural draft | नचुरल ड्राफ्ट 

B : Forced draft | फोिड ड्राफ्ट 

C : Induced draft | इन्‍डयँूर‍ड ड्राफ्ट 

D : Liquid cooling | शलक्सवड कूशलगं 

 
188  : Which valve is used in capacity control 

system employing hot gas bypass? | हॉट गैि िाईपाि 

को तनयोक्जत (Employing) करने वाले कैपेशिटी कंिोल 

शिर‍टम में ककि वाट‍व का प्रयोग ककया जाता है 

A : Relief valve | ररशलफ वाट‍व 

B : Safety valve | िेफ्टी वाट‍व 

C : Solenoid valve | िोलनेायड वाट‍व 

D : Reversing valve | ररवमिींग वाट‍व 

 
189  : Which material is used for making air 

ducts in chiller AC plant? | चचट‍लर ए.िी. प्‍लाट में एयर 

डस‍ट िनाने के शलए पदाथम (Material) इर‍तमेाल ककया 
जाता है 

A : Cast iron | कार‍ट आयरन 

B : Glass wool | ग्‍लाि वूल 

C : Thermo Cole | िमोकोल 

D : Galvanised iron | जी.आई शीट 

 
190  : Which expansion device is used with VFD 

motors in multi split AC? | मट‍टी क्रपशलट ए.िी में 
वैररएिल फ्रीस‍विी (VFD) ड्राइरव मोटिम के िाथ कौन िी 
एस‍िपैंशन डडवाइि इर‍तमेाल की जाती है 

A : Electronic | इलसे‍िोतनक 

B : Automatic | ऑटोमैट्रटक 

C : Thermostatic | थमोर‍टेट्रटक 

D : Hand operated | हैड ओपरेट्रटड 

 
191  : Which type of expansion device is used in 

flooded chillers? | फक्टडड चचट‍लर में ककि प्रकार की 
एस‍िपैंशन डडवाइि इर‍तमेाल की जाती है 

A : Float valve | फ्लोट वाट‍व 

B : Multiple capillary | मक्टटपैल कैपलरी 
C : Automatic expansion valve | ऑटोमटै्रटक 

एस‍िपैंशन वाट‍व 

D : Hand operated expansion valve | हाथ िे काम 

करने वाला एस‍िपैंशन वाट‍व 
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192  : Which type of heat is absorbed by water 
while passing through the cooling coils of an 

indirect expansion chiller plant? | इनडॉयरेस‍ट 

एस‍िपैंशन चचट‍लर प्‍लाट में जि पानी कूशलगं स‍वायल िे 

गुजरता है तो ककि प्रकार की ऊष्‍मा को िोखता (Absorb) 

करता है 

A : Super heat | िुपर हीट 

B : Latent heat | गुप्‍त ऊष्‍मा 
C : Specific heat | ववशशष्‍ट ऊष्‍मा 
D : Sensible heat | िंवेदी ऊष्‍मा 

 
193  : What is the name of component used in 

air distrubution system? | चचत्र में ट्रदखाए गए एयर 

डडर‍िीब्‍यूशन शिर‍टम में इर‍तमेाल ककए कर्म‍पोनेन्‍ट का 
नाम िताऍ ं

 
A : Duct | डस‍ट 

B : Diffuser | डडफ्यूजर 

C : Multi blade damper | मट‍टी ब्‍लडे डर्म‍पर 

D : Single blade damper | शिगंल ब्‍लडे डर्म‍पर 

 
194  : Which tool is used to straighten the 

deformed fins of air cooled condenser? | एयर कूट‍ड 

कंडेन्‍िर की खराि टेढी कफनि को िीर्ा करने के शलए 

ककि औ जार का प्रयोग करत ेहै 

A : Blower | ब्‍लोवर 

B : Fin comb | कफन्‍ि कंघी 
C : Wire brush | वायर बु्रश 

D : Brass brush | ब्रॉि बु्रश 

 
195  : Which refrigerant spreads the pungent 

odour if it leaks from ice plant system? | यट्रद आईि 

प्‍लाट िे गैि शलकेज होती है तो वह कौन िी गिै है जो 
तीखी फैलाती है 

A : H2O | डाईहाईड्रोजन मोनोस‍िाईड (पानी) 

B : SO2 | िट‍फर डाईआस‍िाईड 

C : CO2 | कािमनडाई आस‍िाईड 

D : NH3 | नाईिोजन िाईहाईड्राइड (अमोतनया) 
 

196  : Which device ensures correct flow of 

chilled water supply in chiller AC plant? | चचट‍लर 

ए.िी एलाट में चचट‍लड वाटर िप्‍लाई िही फ्लो कौन िी 
डडवाइि िुतनक्श्चत करती है 

A : Sight glass | िाईड ग्‍लाि 

B : Leaf switch | शलफ क्रवच 

C : Level master control | लेवल मार‍टर कंिोल 

D : Pressure relief valve | प्रैशर ररशलफ वाट‍व 

 
197  : Which safety control stops the compressor 

motor if there is leakage of refrigerant? | गैि शलकेज 

होने पर कौन िा िफे्टी कंिोल कर्म‍प्रशैर मोअर को िंद कर 

देता है 

A : LP cut out | लो प्रैशर कट आऊट 

B : HP cut out | हाई प्रैशर कर आऊट 

C : Thermostat | थमोर‍टेट्रटक 

D : Oil pressure cut out | ऑयल प्रैशर कट आऊट 

 
198  : How the pH of water is checked for acidic 

or alkaline? | अर्म‍लीय (Acidic) या क्षारीय (Alkaline) 

पानी की pH वट‍यु कैि ेचैक करते है 

A : By hydro meter | हाइड्रोमीटर के द्वारा 
B : By hygro meter | हाइग्रोमीटर के द्वारा 
C : Using litmus paper | लीट्रटमि पेपर के द्वारा 
D : Pressure relief valve | प्रैशर रीशलफ वाट‍व द्वारा 

 
199  : What is the advantage of glass fibre 

ducting? | ग्‍लाि फाइिर डक्सटंग का स‍या लाभ है 

A : Economical | िचत वाली 
B : Heavy weight | वजन में ज्‍यादा 
C : Self insulating | िेट‍फ इन्‍िुलेट्रटगं 

D : High heat transfer | ज्‍यादा हीट िांिफर 

 
200  : What parameters are checked if the 
uneven cooling prevails at different rooms in a 

chiller plant?| यट्रद चचट‍लर प्‍लाट में अलग-अलग कमरों 
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में आिमान कूशलगं होती है तो पैरामीटर की जॉचं की 
जाती है 

A : Compressor current drawn | कर्म‍प्रशैर ककतना 
करंट ले रहा है 

B : Condenser water pump ampere | कन्‍डेन्‍िर 

वाटर पर्म‍प के एक्र्मपयर 

C : Cooling tower fan motor ampere | कुशलगं 

टावर के पँखे के अक्र्मपयर 

D : Chilled water pump current drawn | िण्‍डे 

पानी के पर्म‍प के एक्र्मपयर 

 
201  : Which method prevents the foul smell of 

drainage entering the AHU? | ए.एच.यू (AHU) में पानी 
की तनकािी िे आने वाली दगुमर् को अन्‍दर आने िे रोका 
जाता है 

A : Strainer | र‍िेनर द्वारा 
B : U - trap | यू-िप िे 

C : Louvers | लुविम िे 

D : Exhaust fan | एग्‍जार‍ट फैन िे 

 
202  : What is the purpose of rinsing the 
condenser tubes with water after descaling process 

in industrial AC plant? | इंडक्रियल ए.िी प्‍लाट में 
डडर‍केशलगं प्रोिेि के िाद कन्‍डेन्‍िर की टयूिों को पानी िे 

िाफ करने का स‍या उददेश्‍य है 

A : Remove algae | काई को हटाना 
B : Remove scales | पपडी को हटाना 
C : Check block in tubes | टयूिों में ब्‍लोकेज चैकक 

करना 
D : Remove acid particles | एशिड कणों को हटाना 

 
203  : Which psychrometric processes are 
represented between initial (t1) and final (t2) 

conditions of air in the chart? | चचत्र में दशामए गए चाटम 
में हवा की प्रारंशभक (Initial) टी और फाईनल (टी) 
पोक्जशन के िीच कौन िी िाइक्रोमैट्रिक प्रकक्रयाओ को 
प्रतततनचर्त्‍व (Represented) ककया जाता है 

 
A : Cooling and humidification | कुशलगं और नमी 
िढाना 
B : Heating and humidification | हीट्रटगं और नमी 
िढाना 
C : Cooling and dehumidification | कुशलगं और 

नमी कम करना 
D : Heating and dehumidification | हीट्रटींग और 

नमी कम करना 
 

204  : Which process is indicated between 1 and 
2 by the arrow mark at constant dry bulb 

temperature? | कॉन्‍िटेन्‍ट ड्राई िट‍ि तापमान के 

ट्रदखाए चचत्र में तीर तनशान द्वारा एक और दो के िीच 

ककि प्रकक्रया को ट्रदखाया गया है 

 
A : Cooling | कुशलगं 

B : Heating | हीट्रटगं 

C : Humidification | नमी िढाना 
D : Dehumidification | नमी हटाना 

 
205  : Which psychrometric processes are 
represented between initial (t1) and final (t2) 

conditions of air in the chart? | ट्रदखाए गए चाटम में 
हवा की प्रारंशभक (Initial) टी और फाईनल टी क्रथततयों के 

िीच कौन िी िाइक्रोमैट्रटक प्रकक्रयाओं का प्रतततनर्त्‍व 

(Represented) ककया जाता है 
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A : Cooling and humidification | कुशलगं एण्‍ड 

हयुमीडडयकफकेशन 

B : Heating and humidification | हीट्रटगं एण्‍ड 

हयुमीडडकफकेशन 

C : Heating and dehumidification | हीट्रटगं और 

डडट‍युमीडडकफकेशन 

D : Cooling and dehumidification | कुशलगं और 

डडहयुमीडडकफकेशन 

 
206  : What is the capacity of air conditioner if it 

removes 18000 BTU/hr heat from the space? | उि 

र‍थर कंडशशन की क्षमता स‍या होगी जो ककिी जगह िे 

18000 BTU/hr के ट्रहिाि िे हीट को हटाता (remove) 

करता है 

A : 1.00 T.R  
B : 1.25 T.R  
C : 1.50 T.R  
D : 2.00 T.R  

 
207  : How much heat is released from 2 HP 

motor if 746 W motor releases 3 K Cal/hr? | यट्रद 

746 वाट की एक मोटर 3 ककलो स‍लोटी/घंटा हीट 

तनकालती है तो 2 हािम पावर की मोटर हीट तनकालेगी 
A : 3 K Cal/hr  
B : 4 K Cal/hr  
C : 5 K Cal/hr  
D : 6 K Cal/hr  

 
208  : What is the advantage of electrically 
interlocked circuit for motors and pumps in a chiller 

plant? | एक चचट‍लर प्‍लाट में मोटरों और पर्म‍पों को 
इलैस‍िीकली इंटरलोककंग िककम ट िे जोडने के स‍या लाभ है 

A : Start the loads non sequentially | लोढ 

क्रामनुिार र‍टाटम नही होता 
B : Start the loads when not needed | जि जरूरत 

नही तक लोढ र‍टाटम होगा 
C : Stop the loads when not required | लोढ 

रोकेगा जि जरूरत नही होगी 
D : Start and stop the loads sequentially | लोढ 

को क्रमानुिार चलाना और िदं करना 
 

209  : What service operation is in progress with 

shell and tube condenser? | चचत्र में ट्रदखाए गए शैल 

एण्‍ड टयूि कंडेन्‍िर के िाथ कौन िा िववमि कायम प्रगतत 

पर है 

 
A : Measuring quantity of water | पानी की मात्र 

को मापना 
B : Checking resistance of tubes | टयूिों की 
रोर्कता की जॉचं 

C : Decaling of condenser tubes | कंडेन्‍िर टयूि 

की डडर‍केशलगं 

D : Removing tubes from condenser | कंडेन्‍िर िे 

टयूिों का हटाना 
 

210  : Which parameter indicates that the 

central AC system has non condensable gas? | िेंिल 

ए.िी शिर‍टम में नोन-कंडेन्‍िएिल है यह ककि परामीटर 

के द्वारा पता लगेगा 
A : Liquid line temperature | शलक्सवड लाइरन का 
तापमान 

B : Pressure drop in discharge line | डडर‍चाजम 
लाईन में पै्रशर कम होना 
C : Condenser inlet water temperature | कंडेन्‍िर 

के इनलैट पर पानी का तापमान 

D : Condenser outlet water temperature | 

कंडेन्‍िर के आऊटलटै पर पानी का तापमान 
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211  : What is the advantage of air washer 

compared to cooling coil of AHU? | ए.एच.यू (AHU) में 
कूशलगं स‍वायल की तुलना में एयर वॉशर का स‍या फायदा 
है 

A : Faster heat transfer | हीट िांिफर जट‍दी करता 
है 

B : Quick dehumidification | डडलयुमीडडकफकेशन 

तुरंत करता है 

C : No eliminators are required | इशलशमनेटर की 
जरूरत नही है 

D : Can be used in small systems | छोटे शिर‍टम में 
इर‍तेमाल ककया जा िकता है 

 
212  : What is the advantage of variable speed 

pumping load control in chiller AC plant? | चचट‍लर 

ए.िी प्‍लट में वेररएिल र‍पीड पंवपगं लोढ कंिोल का 
फायदा स‍या है 

A : Heating control is easy | हीट्रटगं कंिोल करना 
आिान है 

B : High cost of maintenance | रखरखाव का ज्‍यादा 
खचाम 
C : Control valves are eliminated | तनयंत्रण वाट‍व 

हट जाते है 

D : Cooling coil can be eliminated | कुशलगं 

स‍वायल को हटाया जा िकता है 

 
213  : What is the purpose of using rubber pads 

while installing compressor? | कर्म‍प्रैशर र‍थावपत करत े

िमय रिर पैड लगाने का स‍या उददेश्‍य है 

A : Fill gaps | खाली जगह को भरना 
B : Prevent leaks | शलकेज िे िचाव करना 
C : Locate the parts | पाटमि को ट्रदखान ेके शलए 

D : Absorb vibration | वाइब्रेशन कम करने के शलए 

 
214  : What is the advantage of using indirect 

expansion chiller AC system? | इनडायरेस‍ट एस‍िपैंशन 

चचट‍लर ए.िी. शिर‍टम को इर‍तमेाल के स‍या लाभ है 

A : Quick cooling | कुशलगं तुरन्‍त होती है 

B : Cooling tower is not needed | कुशलगं टावर की 

जरूरत नही है 

C : Less quantity of primary refrigerant | प्राइमैरी 
रकफ्रजेरन्‍ट कम मात्रा में लगता है 

D : Less quantity of secondary refrigerant | 

िैस‍डरी रकफ्रजरेन्‍ट कम मात्रा में लगता है 

 
215  : What is the purpose of gland packing in 

water line valves of chiller AC plant? | चचट‍लर ए.िी 
प्‍लाट की वाटर लाईन वाट‍व में गैलण्‍ड पैककंग का स‍या 
उददेश्‍य है 

A : Prevent leakage | शलकेज िे िचाव 

B : Control water flow | पानी के फ्लो को कंिोल 

करना 
C : Reduce valve noise | वाट‍व की आवाज को कम 

करना 
D : Smooth handling of valve | वाट‍व को र‍मूथली 
हैंडल करने के शलए 

 
216  : What is the purpose of valves in chiller AC 

plants? | चचट‍लर ए.िी प्‍लाट में वाट‍वों का स‍या उददेश्‍य 

है 

A : Removes dust | र्ुल शमटटी को हटाना 
B : Control air flow | एयर फलों को तनयंबत्रत करना 
C : Increase pressure | प्रैशर को िढाना 
D : Regulate the flow of water | पानी के िहाव को 
तनयंबत्रत करना 

 
217  : What is the cause of water hammer or 

valve chatter in water pump lines? | वाटर पर्म‍प 

लाईन में पानी की िक िक (Valve chatter) की आवाज 

आने का स‍या कारण है 

A : Low pump pressure | पानी का प्रैशर कम होना 
B : Blocked suction line | एस‍शन लाइन ब्‍लॉक होना 
C : High pump pressure | पानी के पर्म‍प का ज्‍यादा 
प्रैशर 

D : Low velocity of water | पानी की गतत कम होना 
 

218  : What is the cause of bubbles in liquid line 

sight glass after gas charging the system? | शिर‍टम 

में गैि चाक्जिंग के िाद शलक्सवड लाइन के िाईट ग्‍लाि में 
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िुलिुले (Bubbles) ट्रदखन ेका स‍या कारण है 

A : Excess refrigerant | गैि का ज्‍यादा होना 
B : Shortage of refrigerant | गैि का कम होना 
C : Oil bubbles in sight glass | िाईट ग्‍लाि में तेल 

के िुलिुले 

D : Nitrogen trapped in system | शिर‍टम में 
नाइिोजन का होना 

 
219  : What is the effect if the refrigeration 

system is started before chilled water pump? | अगर 

रकफ्रजरेशन शिर‍टम को चचट‍लड वाटर पर्म‍प िे पहल ेचला 
देग ेतो उिका स‍या प्रभाव होगा 
A : No cooling | कोई कुशलगं नही होगी 
B : Water warms in chillier | चचट‍लर में पानी गमम 
हो जाएगा 
C : Water freezes in chillier | चचट‍लर में पानी जम 

जाएगा 
D : Excess of heat transfer | हीट ज्‍यादा िांिफर 

होगी 
 

220  : Which control trips if the expansion valve 

inlet strainer is blocked in chiller AC plant? | अगर 

चचट‍लर ए.िी प्‍लाट में एस‍िपैंशन वाट‍व इनलेट र‍िेनर िदं 

हो जाए तो कंिोल ट्रिप होगा 
A : Thermostat control | थमोर‍टेट कंिोल लो प्रशैर 

कट आऊट 

B : Low pressure cut out | ऑयल प्रैशर कट आऊट 

C : Oil pressure cut out | ऑयल प्रैशर कट आऊट 

D : High pressure cut out | हाई प्रैशर कट आऊट 

 
221  : What is the effect of improper alignment 
of machines while installing a central AC plant? | 

िेंिल ए.िी प्‍लाट को र‍थावपत (Install) करत ेिमय 

मशीनों के गलत तरीके के िंरेखण (Alignment) का स‍या 
प्रभाव पडेगा 
A : Silent operation | शातं कायमववचर् 

B : Excess of wear and tear | टुट फूट और तघिाव 

ज्‍यादा होगा 
C : Less noise and vibration | कम आवाज ओर कम 

कर्म‍पन्‍न होगी 
D : Less power consumption | बिजली की खपत 

कम होगी 
 

222  : What is the remedy for no lubrication 

even if the sight glass shows proper oil level? | यट्रद 

िाईट ग्‍लाि में ऑयल लेवल पूरा ट्रदख रहा है लकेकन 

लुककब्रकेशन नही हो रहा है तो स‍या उपाय करेंग े

A : Replace oil pump | तेल पर्म‍प िदलेंग े

B : Add oil to crankcase | कं्रककेि में तेल और 

डालेंगे 
C : Replace oil pressure gauge | ऑयल प्रैशर गेज 

िदलेगें 
D : Replace oil pressure cut out | ऑयल प्रैशर कट 

आऊट िदलेंग े

 
223  : How the brine freezing on cooling coil is 

prevented in ice plant? | आईि प्‍लाट में कुशलगं 

स‍वायल पर िफम  जमने िे कैि ेिचा जाए 

A : Add water to brine | ब्रायन में और पानी शमलाए 

B : Add glycol to brine | ब्रायन में ग्‍लाईकोल और 

शमलाए 

C : Reduce concentration | घोल को कम करके 

D : Increase salt concentration | घोल में नमक की 
मात्रा िढाकर 

 
224  : What is the cause of discolouration of oil 

in a compressor? | एक कर्म‍प्रशैर में तेल में र्ब्‍िों का 
स‍या कारण है 

A : Moisture in oil | तेल में नमी 
B : Dirty drier filter | ड्रायर कफलटर गंदा होना 
C : Low pressure of oil | तेल का प्रैशर कम होना 
D : Liquid refrigerant in oil | तेल में शलक्सवड गैि 

का होना 
 

225  : What is the effect if the oil return from oil 

separator to the compressor is blocked? | यट्रद 

आयल िपरेटर िे तेल वावपि कर्म‍प्रशैर में जाने िे रोका 
जाए तो स‍या प्रभाव पडेगा/होगा 
A : Suction pressure rises | िँस‍शन प्रशैर िढ 
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जाएगा 
B : Discharge pressure decreases | डडर‍चाजम प्रैशर 

कम हो जाएगा 
C : Compressor oil level falls down | कर्म‍प्रशैर का 
ऑयल लेवल तनचे आ जाएगा 
D : Compressor oil level increases | कर्म‍प्रशैर का 
ऑयल लेवल कर्म‍प्रशैर का आयल लेवल िढ जाएगा 

 
226  : What is the cause of compressor knocking 

sound in chiller AC plant? | चचट‍लर ए.िी प्‍लाट के 

कर्म‍प्रशैर िे िक िक (Knocking) की आवाज आने का स‍या 
कारण है 

A : High oil level | तेल का लेवल ज्‍यादा होना 
B : Liquid refrigerant entry | तरल गैि का अन्‍दर 

आना 
C : Shortage of refrigerant | गैि की कमी होना 
D : Air entered into system | शिर‍टम में हवा अन्‍दर 

आना 
 

227  : Which causes the filter drier to become 

cold in chiller AC plant? | चचट‍लर ए.िी प्‍लाट में 
कफट‍टर ड्रायर के िंडे होने का स‍या कारण है 

A : Over charge | ज्‍यादा गैि चाजम 
B : Under charge | कम गैि चाजम करना 
C : High condensing pressure | ज्‍यादा कंन्‍डेक्न्िंग 

प्रैशर होना 
D : Partial blocking of filter drier | कफट‍टर ड्रायर 

का आंशशक रूप िे िदं होना 
 

228  : What is the reason for low discharge line 

temperature in chiller AC? | चचट‍लर ए.िी में डडर‍चाजम 

लाइन का तापमान कम होने का स‍या कारण है 

A : Excess refrigerant | गैि ज्‍यादा होना 
B : High evaporator load | एवापोरेटर में लोढ 

ज्‍यादा हेाना 
C : Insufficient refrigerant | गैि पूरी ना होना 
D : Condenser water pump not working | 

कंडेन्‍िर के पानी का पर्म‍प काम नही कर रहा 
 

229  : What is the cause of high condensing 

pressure in water cooled condenser? | वाटर कुट‍ड 

कंन्‍डेन्‍िर में कंडेक्न्िंग प्रैशर का ज्‍यादा होने का स‍या 
कारण है 

A : Lack of lubrication | लुबब्रकेशन की कमी 
B : Damage condenser fan | कंडेन्‍िर फैन का 
खराि होना 
C : Low load on evaporator | एवापोरेटर में लोढ की 
कमी 
D : Defective cooling water pump | कुशलगं वाटर 

पर्म‍प का खराि होना 
 

230  : What is the reason for high condensing 

pressure in air cooled condensers? | एयर कुट‍ड 

कंडेन्‍िर में हाई कंडक्न्िगं प्रैशर होने का स‍या कारण है 

A : Dirt on fins | कफन्‍ि पे घुल जमी होना 
B : Faulty water pump | पानी का पर्म‍प खराि होना 
C : High speed of fan motor | फैन मोटर की गतत 

अचर्क होना 
D : Low ambient temperature | एक्र्मियंट तापमान 

कम होना 
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231  : What is the minimum cross sectional area 

of the ducts used with bus AC? | िि AC के िाथ 

उपयोग की जाने वाली डस‍ट का न्‍यूनतम क्राि िसे‍शनल 

ऐररया स‍या है ? 

A : 400 cm2  
B : 500 cm2  
C : 600 cm2  
D : 700 cm2  

 
232  : How many water drain lines are provided 

for each evaporator in a bus AC? | एक िि AC में 
प्रत्‍येक एवापोरेटर के शलए पानी की ककतनी लाईनें प्रदान 

(Provide) की जाती है ? 

A : One | एक 

B : Two | दो 
C : Three | तीन 

D : Four | चार 

 
233  : What is the name of part marked x in the 

vacuum pump? | ट्रदखाए गए वैस‍यूम पर्म‍प के चचत्र में X 

भाग का नाम स‍या है ? 

 
A : Rotor | रोटर 

B : Housing | हाऊिींग 

C : Sliding vane | र‍लाईडडगं वेन 

D : Discharge valve | डडर‍चाजम वाट‍व 

 
234  : What is the equivalvent of 760mm of Hg in 

torr? | टौर (Torr) में 760 शमशम0 Hg के िरािर स‍या है ? 

A : 7.6 Torr | 7.6 टौर 

B : 76 Torr | 76 टौर 

C : 760 Torr | 760 टौर 

D : 7600 Torr | 7600 टौर 

 

235  : What is the comfortable range of relative 

humidity (RH) for human beings? | मनुष्‍य के शलए 

आरामदायक िापेक्ष आदमता (Relative Humidity) की 
िीमा(Range) स‍या है? 

A : 30 ± 5%  
B :  40 ± 5%  
C :  50 ± 5%  
D : 60 ± 5%  

 
236  : Which type of filter drier is used with HFC 

134a car AC? | कार ए0िी0 में HFC 134a गैि के िाथ 

ककि प्रकार का कफट‍टर ड्रायर इर‍तमेाल ककया जाता है ? 

A :  XH – 1  
B :  XH – 3  
C :  XH – 5  
D : XH – 7  

 
237  : What is the name of component marked X 

as in recycling machine? | ररिाईककलींग मशीन के 

चचत्र में ट्रदखाए गए X भाग का नाम िताऍ ं? 

 
A :  Pressure relief valve | प्रैशर ररशलफ वाट‍व 

B :  Schrader valve | िरेंडर वाट‍व 

C : Oil return valve | आयॅल ररटमन वाट‍व 

D : Piercing valve | छेदने का वाट‍व 

 
238  : What is the human body temperature in 

°C? | मनुष्‍य के शरीर का तापमान डडग्री िेक्टययि में 
ककतना होता है ? 

A : 17°C  
B : 27°C  
C : 37°C  
D : 47°C  

 
239  : Which process of vapour compression 

system is represented along C→D in pH chart? | पी 
एच (PH) चाटम में वपेर कर्म‍प्रशैन की ककि प्रणाली का C----
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D के िाथ ट्रदखाया गया है ? 

 
A : Expansion | एस‍िपैंशन 

B : Evaporation | एवापोरेशन 

C : Compression | कर्म‍प्रशैन 

D : Condensation | कंडन्‍शैषन 

 
240  : What is the temperature of air at the 
supply grille in car AC system at an ambient 35°C? | 

35°C पर एक पररवेश (Ambient) मे कार ए0िी0 शिर‍टम 

में िप्‍लाई ग्रील में हवा का तापमान स‍या होगा ? 

A : 10.2°C  
B : 11.3°C  
C : 12.4°C  
D : 13.5°C  

 
241  : What is low side pressure range in 
HFC134a car AC at an ambient range of 32°C to 

35°C? | 32°C िे 35°C की पररवेि िीमा (Ambient 

range) पर HFC-13a कार ए0िी0 में लो िाईड प्रैशर रैंज 

स‍या है ? 

A : 1 kg/cm2 - 3 kg/cm2 | 1 ककलोग्राम/िेमी र‍केयर 

िे 3 ककलोग्राम/िेमी र‍केयर 

B : 2 kg/cm2 - 4 kg/cm2 | 2 ककलो/िेमी र‍केयर िे 4 

ककलोग्राम/िेमी र‍केयर 

C : 3 kg/cm2 - 5 kg/cm2 | 3 ककलो/िेमी र‍केयर िे 5 

ककलोग्राम/िेमी र‍केयर 

D : 4 kg/cm2 - 6 kg/cm2 | 4 ककलोग्राम/िेमी 
र‍केयर िे 6 ककलोग्राम/िेमी र‍केयर 

 
242  : What is the name of curve marked as x in 

pressure - enthalpy chart of a refrigerant? | एक 

रेकफ्रजरेटर के प्रैशर एन थैलपी चाटम के चचत्र में ट्रदखाए गए 

X माकम  िे वक्र (Curve) का नाम स‍या है ? 

 
A : Saturated liquid | िैच्‍युरेट्रटड शलक्सवड 

B : Saturated vapour | िैच्‍युरेट्रटड वैपर 

C : Critical temperature | क्रीट्रटकल तापमान 

D :  Liquid vapour mixture | शलक्सवड वैपर का 
शमश्रण 

 
243  : What is the boiling point of HFC-134a 

refrigerant at atmospheric pressure? | वायुमंडलीय 

दिाव पर HFC-134a गैि का उिाल बिदं ु(Boiling point) 

स‍या है ? 

A : -26.1°C  
B : -25.6°C  
C : -24.5°C  
D : -23.6°C  

 
244  : What is the name of device used for gas 

charging in car AC system? | चचत्र में ट्रदखाए गए कार 

ए0िी0 शिर‍टम में गैि चाक्जिंग करने के शलए ट्रदए गए यंत्र 

का नाम स‍या है ? 

 
A : Schrader valve connectors | र‍डमर वाट‍व 

कनेस‍टिम 
B : Non-return valve connectors | नॉन - ररटमन 

वाट‍व कनेस‍टमि 

C : CFC - 12 service port assembly | CFC-12 गैि 

िववमि अिेक्र्मिली 
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D : HFC - 134a service port couplings | HFC-134a 

िववमि पोटम अिैक्र्मिली 
 

245  : What is the name of component? | चचत्र में 
ट्रदखाए गए कर्म‍पोनेंट का नाम स‍या है ? 

 
A : Schrader valve | र‍डमर वाट‍व 

B : Suction service valve | िस‍शन िववमि वाट‍व 

C : Receiver shut of valve | ररिीवर शैट-ऑफ वाट‍व 

D : Discharge service valve | डडर‍चाजम िववमि वाट‍व 

 
246  : What is the name of part marked as x in 
receiver-drier used in automobile air-conditioner? | 

ऑटोमोिाईल ऐयर-कंडडशनर में प्रयोग ककए जाने वाले 

ररशिवर ड्राईर के चचत्र में ट्रदखाए गए X भाग का स‍या नाम 

है ? 

 
A : Desiccant | शोषक 

B : Filter pads | कफट‍टर पैड 

C : Pick-up tube | वपक-अप टयूि 

D : Liquid refrigerant | शलक्सवड रकफ्रजरेटर 

 
247  : Which lubricant oil is used with R-134a car 

AC system? | कार AC शिर‍टम में R-134a गैि के िाथ 

कौन िा ऑयल प्रयोग करत ेहै ? 

A : Mineral oil | खतनज तेल 

B : Low viscosity oil | कम गाढापन का तेल 

C : High viscosity oil | ज्‍यादा गाढापन वाला तेल 

D : Poly alkylene glycol | पोली एट‍केलीन ग्‍लाइकोल 

 
248  : Where the sensor bulb of Thermostatic 

Expansion Valve is clamped? | थमोर‍टेट्रटक एस‍िपैंशन 

वाट‍व का िने्‍िर िट‍ि कहॉ ंपर स‍लरै्म‍प ककया जाता है ? 

A : Liquid Line | शलक्सवड लाईन पर 

B : Suction Line | िसै‍शन लाईन पर 

C : Discharge Line | डडर‍चाजम लाईन पर 

D : Inside the compressor | कर्म‍प्रैशर के अन्‍दर 

 
249  : Which type of short cycling is avoided by 

the design of blower housing in car AC? | कार 

ए0िी0 में ब्‍लोवर हाउशिगं के डडजाइन िे ककि प्रकार की 
शाटम िाइककल िे िचा जाता है ? 

A : Oil | ऑयल 

B : Air | हवा 
C : Moisture | नमी 
D : Lubricant | लुब्रीकैन्‍ट 

 
250  : Which operating condition opens the HPC 

control switch in car AC? | कार ए0िी0 में हाई प्रैशर 

कंिोल (HPC) क्रवच ककय ऑपरेट्रटगं क्रथतत में खुलाता है 

? 
A : If evaporator pressure exceeds safe limit | 

अगर एवापोरेट्रटड प्रैशर िुरक्षा िीमा िे ज्‍यादा हो जाए ! 

B : If there is continuous rain outside | अगर िाहर 

लगातार िाररश हो रही हो तो ! 
C : If condenser pressure exceeds safe limit | 

अगर कंडेन्‍िर प्रैशर िुरक्षा िीमा िे ज्‍यादा हो जाए ! 

D : If there is continuous air velocity | अगर हवा 
की गतत लगातार हो तो ! 

 
251  : What is the differential of low pressure cut 
out control switch? If LPC cuts out at 2.2kg/cm2 and 

LPC cut in at 2.4kg/cm2 | कम दिाव कट आऊट कंिोल 

क्रवच का अंतर स‍या है ? यट्रद लो प्रैशर कंिोल 2.2 

ककलोग्राम / िेमी2 पे कट आऊट है और लो प्रैशर कंिोल 
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2.4 ककलोग्राम / िेमी2 पे कट इन है ? 

A : 0.8 kg/ cm2  
B : 0.4 kg/ cm2  
C : 0.2 kg/ cm2  
D : 0.1 kg/ cm2  

 
252  : What is the absolute pressure of gas 

cylinder if the gauge reads 15.3 p.s.i.g? | यट्रद गेज पर 

15.3 P.S.I.G. पढाया देखा जाता है तो गैि शिलेंडर का पूणम 
दिाव स‍या है ? 

A : 10 p.s.i.a  
B : 20 p.s.i.a  
C : 30 p.s.i.a  
D : 40 p.s.i.a 

 
253  : Which size service port is used in 
automobile air conditioners for HFC-134a 

refrigerant? | HFC - 134a गिै के शलए ऑटोमोिाइल 

ए0िी0 में ककि आकार (Size) के िववमि पोटम का इर‍तमेाल 

ककया जाता है ? 

A : ¼ " - 13 ACME  
B : ½ " - 16 ACME  
C : 3/8 " - 15 ACME  
D : 5/16 " - 14 ACME  

 
254  : What is tested by the multimeter on 

thermostatic switch? | चचत्र में ट्रदखाए गए थमोर‍टैट्रटक 

क्रवच पर मट‍टीमीटर द्वारा स‍या टैर‍ट ककया जा रहा है ? 

 
A : Grounded/shorted thermostat | अथींग / शाटम 
थमोर‍टेट 

B : Refrigerant leakage of bellow | िट‍लो की गैि 

शलकेज 

C : Working of knob in thermostat | थमोर‍टेट में 
नोि (Knob) का कायम 

D : Cut-in and cut-out function of thermostat | 

कट-इन और कट-आऊट कायम थमोर‍टेट का 
 

255  : Which operation is carried out on pulley? 

| चचत्र में ट्रदखाई गइर पुट‍ली िे कौन िा कायम हो रहा है ? 

 
A : Pulling | पुक्टलंग 

B : Pushing | पुशशगं 

C : Aligning | िंरेखण (Aliging) 

D : Tightening | किाव (Tightening) 

 
256  : What is being tested between the 
compressor drive pulley and the function plate in a 

car air-conditioner? | कार एयर कंडीशनर में कर्म‍प्रशैर 

ड्राइव पुट‍ली और फंस‍शन प्‍लटे के िीच ट्रदखाए गए चचत्र में 
स‍या परीक्षण ककया जा रहा है ? 

 
A : Clutch clearance using a blade | कट‍च 

कलीयरेंि िलेड के 

B : Clutch clearance using a knife | कट‍च 

कलीयरेंि की चैककंग एक चाकू के िाथ 

C : Clutch clearance using a feeler gauge | कट‍च 

कलीयरेंि चैक करना कफट‍लर गेज के िाथ 

D : Clutch clearance using a screw driver | कट‍च 

कलीयरेंि चैक करना एक पेचकि के िाथ 
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257  : What is tested by 12V DC battery on 
compressor used in automobile air conditioner? | 

ऑटोमोिाइल एयर कंडीशनर में प्रयुसत कंप्रेिर पर 12V 

डीिी िैटरी द्वारा सया परीक्षण ककया जाता है? 

 
A : Working of compressor | कर्म‍प्रैशर की वककिं ग 

B : Working of magnetic clutch | मैग्‍नटीक कट‍च 

की वककिं ग चैक 

C : Testing of mounting clearance | मॉउट्रटगं 

कलीयरेंि की चैककंग 

D : Testing of compressor mounting | कर्म‍प्रशैर 

मॉऊट्रटगं की चकैकंग 

 
258  : Why the service port fitting size differs in 

HFC-134a from CFC-12 car AC system? | कार ए0िी0 

शिर‍टम में िववमि पोटम कफट्रटगं का आकार CFC-12 कार AC 

शिर‍टम िे HFA-134a का आकार शभन्‍न स‍यों होता है ? 

A : Increases quantity of refrigerant charge | गैि 

चाक्जिंग की मात्रा िढान ेके शलए 

B : Decreases quantity of refrigerant charge | 

गैि चाक्जिंग की मात्रा घटान ेके शलए 

C : Avoids cross contamination of refrigerants | 

गैि के क्रॉि प्रदषूण िे िचाव के शलए 

D : Improves performance of car air conditioners 

| कार ए0िी0 की प्रफोरमेंि िढान ेके शलए 

 
259  : What is the advantage of recycling R 134a 

refrigerant? | R-143a रर‍फ्रजरेन्‍ट की ररिाइक्सलंग के 

स‍या फायदे है ? 

A : Minimise air pollution | एयर प्रदषूण कम होता 
है 

B : Reduce global warming | ग्‍लोिल वाशमिंग को 
कम करता है 

C : Increase water pollution | पानी के प्रदषूण को 
िढाता है 

D : Increase ozone depletion | ओजोन डडपैट‍शनै 

को िढाता है 

 
260  : Which controls the speed of blower fan 

motor to vary air cooling or heating in car AC? | कार 

AC का वह कौन िा कंिोल है जो ब्‍लोवर फैन मोटर की 
र‍पीड िे हवा की कुशलगं और गमी को कम ज्‍यादा करता है 

? 

A : Selector switch and resistors | शिलेस‍टर क्रवच 

और रक्जर‍टमि 

B : Thermostat and return-air sensor | थमोर‍टेट 

और ररटमन एयर िेन्‍िर 

C : Ambient and cabinet temperature | एक्र्मियेंट 

और कैबिनेट तापमान 

D : Increase or decrease refrigerant flow | 

रेकफ्रजरेन्‍ट फलो को िढाना और घटाना 
 

261  : Why the miscibility of refrigerant and oil is 

preferred in car AC? | कार AC में रेकफ्रजरेन्‍ट और 

आयल के शमश्रण को प्राथशमकता स‍यों दी जाती है ? 

A : Lubricate the clutch assembly | कट‍च 

एर‍मिैली की लुबब्रकेशन के शलए 

B : Lubricate the heat exchangers | हीट 

एस‍िचेंजर को लुबब्रकें ट करने के शलए 

C : Circulate oil back to compressor | ऑयल 

घुमकर कर्म‍प्रशैर में वापि आ िके 

D : Lubricate the moving parts of TEV | 

थमोर‍टेट्रटक एस‍िपैंशन वाट‍व के घुमने वाले भागों को 
लुबब्रकें ट करने के शलए 

 
262  : What are the controls connected in series 
with the magnetic clutch of compressor in car AC? | 

कार AC में कर्म‍प्रशैर के मैग्‍नैट्रटक कट‍च के िाथ िीरीज 

(Series) में कौन-कौन िे कंिोल जुडे हुए होत ेहै ? 

A : Thermostat, LPC, HPC | थमोर‍टेट, लो प्रैशर 

कंिोल, हाई प्रैशर कंिोल 

B : LPC, Blower Fan Motor | लो प्रशैर कंिोल(LPG) , 
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ब्‍लोवर फैन मोटर 

C : HPC, Condenser Fan Motor | हाई प्रैशर कंिोल 

(HPC), कंडेन्‍िर फैन मोटर 

D : Thermostat, Condenser Fan Motor | 

थमोर‍टेट, कन्‍डेंिर फैन मोटर 

 
263  : What is the function of magnetic clutch in 

an automobile air conditioner? | ऑटोमाेिाईल एयर 

कंडीशनर में मैग्‍नैट्रटेक कट‍च का स‍या कायम है ? 

A : Check Rpm of engine shaft | इंजन शाफ्ट के 

RPM चकै करना 
B : Check Rpm of compressor shaft | कर्म‍प्रशैर 

शाफ्ट के RPM चकै करना 
C : Start and stop the evaporator blower | 

एवापोरेट ब्‍लोवर को चलाना और िंद करना 
D : Start and stop the compressor electro 

magnetically | इरट‍स‍िो मैग्‍नेट्रटकली कर्म‍प्रैशर को चलाना 
और िंद करना 

 
264  : What are the three pressure actuated 
electrical control switches connected in series in an 

automobile air-conditioner? | ऑटोमोिाइल एयर 

कंडीशनर में श्रखंला (Series) में जुडे तीन प्रैशर एकुएट्रटड 

इलसे‍िीकल कंिोल क्रवच कौन िे है ? 

A : LPC, HPC and Blower-switch | लो प्रैशर कंिोल, 

हाई प्रैशर कंिोल और ब्‍लोवर क्रवच 

B : Thermostat, Electromagnetic clutch, on-off 

control | थमोर‍टेट , इट‍किो मेग्‍नेट्रटक कट‍च, ऑन-ऑफ 

कंिोल 

C : Thermostat, Thermostatic expansion valve, 

Blower-switch | थमोर‍टेट, थमोर‍टेट्रटेक एस‍िपैंशन 

वाट‍व, ब्‍लोवर क्रवच 

D : Thermostat, Low-pressure control and high 

pressure control | थमोर‍टेट, लो प्रैशर कंिोल और हाई 

प्रैशर कंिोल 

 
265  : What is the reason for water dripping 

inside the AC bus? | AC िि के अन्‍दर पानी टपकने का 
स‍या कारण है ? 

A : Drain pan is leak proof | डे्रन का डब्‍िा (Pan) 

शलक पु्रफ है 

B : Leakage of evaporator coil | एवापोरेटर स‍वॉयल 

शलकेज है 

C : Poor insulation at the bottom of drain pan | 

डे्रन पन (डब्‍िा) के िीच की इन्‍िुलेशन कमजोर है 

D : Worn out shock absorbers on the bus wheels 

| िि के पट्रहए पर लगे शॉक एब्‍जािमिम खराि हो गए 

 
266  : What is the effect of sludge in car AC? | 

कार AC में कीचड (Sludge) का स‍या प्रभाव होगा ? 

A : Chokes the orifice of TEV | थमोर‍र टोटक 

एस‍िपेंशन वाट‍व का ओररकफि जाम(Choke) हो जाएगा 
B : Blocks the orifice of AEV | ऑटोमेट्रटक 

एस‍िपैंशन वाट‍व के ओररकफि को ब्‍लोक कर देगा 
C : Closes the orifice of TEEV | TEEV के ओररकफि 

को िंद कर देगा 
D : Closes the orifice of capillary | कैवपलैरी टयूि 

के ओररकफि को िदं कर देगा 
 

267  : What is the reason for intermittent 

cooling cycle in car AC? | कार AC में आंतरातयक 

(intermittent) कुशलगं चक्र (Cycle) का स‍या कारण है ? 

A : Moisture in the system | शिर‍टम में नमी का 
होना 
B : Fully evacuated system | पुरा शिर‍टम खाली हो 
गया 
C : Excess of lubricant in receiver | ररशिवर में 
लुबब्रकें ट ज्‍यादा होना 
D : Non condensables in the system | शिर‍टम 

नोन-कंडेिएिल गैि है 

 
268  : What is the reason for having 2.5 kg/cm2 

on low and high side of car AC system? | कार AC 

शिर‍टम में लो िाईड और हाई िाईड में 2.5 कक0ग्रा0/ 

िेमी0 प्रैशर होने का स‍या कारण है ? 

A : Defective thermostat | थमोर‍टेट खराि है 

B : Excessive oil in evaporator | एवापोरेटर में 
ऑयल ज्‍यादा है 

C : Too close differential in LPC | लो प्रैशर कंिोल 
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में अंतर िहुत कम है 

D : Defective compressor valve | कर्म‍प्रशैर वाट‍व 

खराि है 

 
269  : Why both the gauges read abnormal high 
pressures while testing the car AC performance? | 

कार AC की क्षमता टैर‍ट करने के दौरान दोनों गेजों में 
अिामान्‍य हाई प्रैशर स‍यों ट्रदखा रहा है ? 

 
A : Poor pumping | पक्र्मपंग कमजोर है 

B : Oxygen in system | शिर‍टम में ऑक्सिजन है 

C : Nitrogen in system | शिर‍टम में नाइिोजन है 

D : Excessive refrigerant charge | गैि ज्‍यादा चाजम 
है 

 
270  : What is the cause of bubbles in liquid line 

at sight glass in car AC system? | कार AC शिर‍टम की 
शलक्सवड लाइन में लगे िाईट ग्‍लाि में िुलिुले ट्रदखन ेका 
स‍या कारण है ? 

A : No refrigerant charge | गैि चाजम नहीं है 

B : Shortage of refrigerant | गैि की कमी है 

C : Over charge of refrigerant | गैि ज्‍यादा चाजम है 

D : Correct charge of refrigerant | गैि िही चाजम है 
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